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PLOŠNÉHO VYKUROVANIA  
A CHLADENIA

Príručka
Install the future

 >35 rokov skúseností 
na trhu s inštalačným 
materiálom



Kompletný viacúčelový inštalačný systém pozostávajúci  
z moderných, vzájomne sa dopĺňajúcich technických riešení 
pre potrubné rozvody, vykurovacie a chladiace zariadenia, 
technologické a protipožiarne zariadenia.

SYSTEM KAN-therm

FAREBNÉ KÓDOVANIE SYSTÉMOV

NÁZOV SYSTÉMU
ultraLINE ultraPRESS PP Steel Inox

ROZSAH PRIEMEROV [mm] 14-32 16-63 16-110 12-108 12-168,3

TYP INŠTALÁCIE

PITNÁ VODA    

VYKUROVANIE     

TECHNOLOGICKÉ VYKUROVANIE     

SOLÁRNE SYSTÉMY  

CHLADIACE SYSTÉMY     

STLAČENÝ VZDUCH     

TECHNICKÉ PLYNY     

ZEMNÝ PLYN A LPG

MAZACIE OLEJE  

TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY  

BALNEOLOGICKÉ SYSTÉMY  

HASENIE POŽIARU POMOCOU POSTREKOVAČA

HASENIE POŽIAROV HYDRANTOM

PODLAHOVÉ VYKUROVANIE A CHLADENIE  

STENOVÉ VYKUROVANIE A CHLADENIE  

STROPNÉ VYKUROVANIE A CHLADENIE  
VYKUROVANIE A CHLADENIE VONKAJŠÍCH 
POVRCHOV  

V  prípade  neštandardného  použitia  skontrolujte  podmienky  použitia  komponentov  KAN-therm  pomocou  technických  informačných  materiálov  alebo  požiadajte  o  stanovisko  technické  oddelenie  KAN. 
Prostredníctvom formulára Otázka ohľadom možnosti použitia prvkov KAN-therm nám zašlite základné prevádzkové parametre inštalácie. Na základe doručených údajov technické oddelenie posúdi vhodnosť 
daného systému pre konkrétnu inštaláciu. Formulár nájdete na konci katalógu a na webovej stránke.



štandardný rozsah použitia
možné použitie - podmienky je potrebné potvrdiť s technickým oddelením KAN
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O firme KAN 

Inovatívne vodné a vykurovacie systémy

Firma KAN zahájila svoju činnosť v roku 1990 a od úplného začiatku svojej činnosti zavádza do vodnej a vykurovacej 
techniky moderné technológie. 

Spoločnosť KAN je v Európe uznávaným poľským výrobcom a dodávateľom moderných riešení a inštalačných 
systémov KAN-therm určených na výstavbu vnútorných rozvodov teplej a studenej vody, ústredného 
a podlahového kúrenia a hasiacich, prípadne iných technologických systémov. Svoju pozíciu od začiatku budovala 
na pevných pilieroch - profesionalite, inovatívnych riešeniach, kvalite a rozvoji. V súčasnosti zamestnáva viac 
ako 1200 zamestnancov, z ktorých značnú časť tvoria vysoko špecializovaní inžinieri zodpovední za rozvoj 
systému KAN-therm, neustále zdokonaľovanie technologických procesov a za obsluhu klienta. Kvalifikácie 
a zaangažovanosť pracovníkov sú zárukou najvyššej kvality výrobkov vyrábaných vo výrobných závodoch KAN.

Spoločnosť KAN má sieť pobočiek v Poľsku a medzinárodné pobočky po celom svete. Výrobky s označením 
KAN-therm sa vyvážajú do 68 krajín na rôznych kontinentoch. Distribučný reťazec pokrýva Európu a značnú časť 
Ázie, Afriky a Ameriky.

Systém KAN-therm je optimálny a kompletný inštalačný multisystém, zložený z najmodernejších a navzájom 
komplementárnych technických riešení z oblasti potrubných systémov pre vodovodné a vykurovacie siete, ako aj 
pre hydrantové a iné technologické rozvody. Jedná sa o vynikajúcu realizáciu vízie univerzálneho systému, ktorý je 
efektom spojenia dlhoročných skúseností a vízií konštruktérov spoločnosti KAN s precíznym systémom kontroly 
kvality vstupných materiálov a finálnych výrobkov
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ÚVOD
Systém KAN-therm je kolekciou hotových, kompletných konštrukčných riešení umožňujúcich 
výstavbu vnútorných a vonkajších rozvodov plošného vykurovania a chladenia.
Skladá sa z moderných, navzájom komplementárnych riešení z oblasti inštalačného materiálu 
a montážnych techník.
Publikácia „KAN-therm MULTISYSTEM  Príručka,  Plošné vykurovanie a chladenie“ je určená pre všetkých 
účastníkov investičného procesu, ktorý je obsiahnutý vo výstavbe moderných inštalácií plošného 
(podlahového, stenového alebo stropného) vykurovania a chladenia - projektanti, inštalatéri a stavebný 
dohľad.

Príručka je rozdelená na kapitoly, ktoré predstavujú kompletné technické riešenia a hotové produkty a tiež 
popisuje všetky aspekty spojené s ich projektovaním a montážou v:

 — plošných inštaláciách: podlahového vykurovania a chladenia,
 — plošných inštaláciách: stenového vykurovania a chladenia

Publikácia deklaruje plnenie  základných platných národných a EU (Európska únia) noriem a smerníc 
týkajúcich sa plošných vykurovacích a chladiacich inštalácií používaných v stavebníctve.

Pre projektantov, ktorí používajú tradičné metódy návrhu a dimenzovania inštalácií je k dispozícii príslušná 
sada tabuliek (vo forme prílohy), ktorá obsahuje hydraulické parametre a vlastnosti rúrok a tvaroviek, ktoré 
sú popísané v príručke pri zohľadnení typických prevádzkových parametrov plošných inštalácií.

Výrobný proces spoločnosti KAN je rovnako ako všetky ostatné činnosti spoločnosti KAN 
certifikovaný podľa normy ISO 9001.
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1 Všeobecné informácie

V dôsledku nárastu nákladov na energie sú používatelia prinútení využívať moderné inštalácie, 
vykurovacie alebo chladiace zariadenia, ktorých prevádzka je ekonomická a efektívna, pričom sú vyrábané 
a prevádzkované v súlade s požiadavkami ochrany životného prostredia. Preto si čoraz väčšiu obľubu 
získavajú systémy vodného, nízkoteplotného plošného vykurovania a chladenia (tzv. hydronické systémy), 
ktoré využívajú povrchy podláh, stien a stropov ako zdroje tepla či chladu v miestnostiach. Výber tohto 
spôsobu vykurovania priestorov je založený predovšetkým na energetickej účinnosti a komforte.

Vďaka optimálnemu rozloženiu teplôt je ľahšie udržiavať tepelnú pohodu v miestnosti, čo sa premieta do 
zníženia množstva dodávanej energie. Nízky teplotný rozdiel medzi teplotou prívodu a teplotou okolia 
inštalácie pri prevádzke po nahriatí podstatne znižuje energetické straty pri prestupe tepla.

Plošné vykurovanie a chladenie môže byť preto jedným z najlacnejších spôsobov, ako udržať tepelnú 
pohodu v miestnostiach.

Významné sú aj ďalšie výhody. Estetická hodnota - takéto systémy sú neviditeľné a umožňujú ľubovoľné 
zariadenie interiéru miestnosti. Sú tiež „čisté”, pretože cirkulácia a usadzovanie prachu je eliminované 
obmedzením konvekčných prúdov. A napokon spoľahlivosť a životnosť týchto systémov je limitovaná 
hlavne životnosťou zdroja tepelnej energie. Treba zdôrazniť aj ekologickú hodnotu takýchto riešení, 
využívajúcich „čisté“ alternatívne zdroje tepla (geotermálna energia, solárna energia atď.). Systém 
KAN-therm ponúka množstvo moderných technických riešení, umožňujúcich výstavbu energeticky 
úsporných a odolných systémov ohrevu a chladenia povrchovej vody. Dáva možnosť zhotoviť prakticky 
akúkoľvek, aj tú najneobvyklejšiu povrchovú inštaláciu zabudovanú do vonkajších povrchov. Systém 
KAN-therm je kompletné riešenie - obsahuje všetky prvky (potrubia, izolácie, rozdeľovače, skrine, 
riadiace systémy a automatizáciu) potrebné pre montáž efektívneho a ekonomického systému plošného 
vykurovania a chladenia.
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1.1 Tepelný komfort
Systémy plošného vykurovania a chladenia výrazne zvyšujú vnímanú tepelnú pohodu v miestnostiach. 
Ich hlavnou výhodou je, že väčšina tepla (alebo chladu) je odovzdávaná sálaním, vďaka čomu je celkom 
jednoduché udržiavať tzv. pocitovú teplota (ako výslednica teploty vzduchu, teploty stien a podlahy v 
miestnosti), ktorá určuje pocit tepelnej pohody. Grafické znázornenie závislosti medzi vnímanou teplotou 
a teplotou priečok a teplotou vzduchu je Koenigov graf.
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Systémy sálavého vykurovania a chladenia patria medzi nízkoteplotné systémy. Priemerná teplota 
vykurovacích/chladiacich plôch je len minimálne vyššia (respektíve nižšia, v prípade chladenia) v porovnaní 
s teplotou vzduchu v miestnosti. Pri teplote 20 °C v miestnosti s plošným  vykurovacím alebo chladiacim 
systémom je zabezpečená rovnaká tepelná pohoda ako pri teplote 21 - 22 °C, ktorá sa získava pomocou 
u tradičných konvenčných (radiátory) alebo výtlačných (klimatizácia) systémov vykurovania a chladenia.

Plošné vykurovanie, najmä podlahové, a stropné chladenie sa vyznačujú rozložením teploty v miestnosti, 
ktorá je najbližšie k ideálnemu pre človeka. To znamená príjemné teplo okolo nôh a chlad na úrovni hlavy.

Ogrzewanie idealne Ogrzewanie podłogowe Ogrzewanie grzejnikowe

ściana zewnętrzna
Ogrzewanie grzejnikowe

ściana wewnętrzna

[°C] 16 18 20 21 22 18 20 21 22 18 20 21 22 18 20 21 2216 16 16

2,7 m

0,1 m

1,8 m

Dokonalé kúrenie Podlahové kúrenie a 
stropné chladenie

Radiátorové kúrenie 
vonkajšia stena

Radiátorové kúrenie 
vnútorná stena

Obr. 1. Vertikálne rozloženie teploty pre rôzne typy vykurovania

Plošné vykurovanie a chladenie má v porovnaní  s radiátorovým vykurovaním alebo klimatizačným 
chladením veľký význam pre komfort používania v dôsledku výrazného zníženia vírivosti vzduchu, 
spôsobujúce napr. zdvíhanie alergénneho prachu. Tento typ inštalácie navyše znižuje vývoj škodlivých 
roztočov v dôsledku nízkej relatívnej vlhkosti na úrovni tepelne aktívnej podlahy. Plošné vykurovanie na 
rozdiel od vysokoteplotného radiátorového vykurovania nespôsobuje vysušovanie vzduchu.
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1.2 Energetická úspornosť
Plošné vykurovanie a chladenie je ekonomický systém. Vďaka možnosti zníženia (režim vykurovania) 
alebo zvýšenia (režim chladenia), pri zachovaní tepelnej pohody, teploty vzduchu v miestnosti o 1÷2 °C 
(oproti konvenčným riešeniam), sa ušetrí cca 5 - 10% tepelnej energie. Ďalšou výhodou povrchových 
systémov je nízka teplota vykurovacej vody. To umožňuje využívať ekonomické, nekonvenčné zdroje tepla, 
ako sú slnečné kolektory, tepelné čerpadlá alebo kondenzačné kotly. Povrchová inštalácia vyžaruje teplo 
rovnomerne v zóne, kde sa nachádzajú ľudia. Táto vlastnosť je obzvlášť dôležitá pri vykurovaní vysokých 
miestností. Pri konvenčnom vykurovaní sa v takýchto miestnostiach hromadí teplý vzduch v ich hornej 
časti a treba dodať viac energie na udržanie teploty v obývanej zóne. Povrchové systémy sa vyznačujú 
samoregulačnými vlastnosťami. Táto vlastnosť vyplýva z malého rozdielu teploty vykurovacej alebo 
chladiacej plochy a vnútorného vzduchu, pri ktorom dochádza k výmene tepla. Každé zvýšenie teploty 
vnútorného vzduchu (spôsobené napr. tepelnými ziskami) spôsobuje zníženie účinnosti plošného ohrevu 
(menší teplotný rozdiel) a naopak, a teda reakciu, ktorá pôsobí proti tepelnej dysregulácii. Pri konštantnom 
prietoku vody vo výmenníku sa tým znižuje teplotný rozdiel medzi prívodnou a vratnou vodou, čo sa 
premieta do vyššej energetickej účinnosti zdroja tepla alebo chladu vybaveného automatickou reguláciou 
teploty.

1.3 Zdroje tepla a chladu a prívodné teploty 
povrchových inštalácií
Povrchové hydronické inštalácie sú nízkoteplotné systémy.

Vo vykurovacích sústavách je v súlade s normou EN 1264 maximálna teplota prívodu vykurovacej vody 
60 °C (pre výpočtovú vonkajšiu teplotu), optimálny pokles teploty vody vo výmenníku je 10 K (prípustný 
rozsah 5÷15 K).

V inštaláciách plošného chladenia je potom, podľa normy EN 1264, minimálna teplota privádzanej chladnej 
vody výslednicou konštrukčného nárastu teploty vody na úrovni 5 K (prípustný rozsah 5÷10 K) a prípustnú 
teplotu chladiaceho povrchu, ktorá nesmie byť nižšia o viac ako 6 K ako teplota vzduchu v miestnosti 
(ochrana pred kondenzáciou).

Typické parametre prívodnej a vratnej vody z výmenníkov sú:
inštalácie povrchového vykurovania

 — 55 °C/45 °C
 — 50 °C/40 °C
 — 45 °C/35 °C
 — 40 °C/30 °C
 — 35 °C/30 °C

povrchové chladiace zariadenia
 — 22 °C/17 °C
 — 20 °C/15 °C
 — 17 °C/12 °C

V budovách, kde izolácia stavebných priečok spĺňa požiadavky najnovších technických podmienok 
uvedených vo vyhláške, kulminuju napájacie parametre sálavých inštalácií na úrovni najnižších (pri 
ochladzovaní najvyšších) teplôt. Z tohto dôvodu musí parametre napájania inštalácie vždy určiť projektant 
inštalácie na základe informácií o konštrukcii daného objektu, ako aj o type inštalácie a zdroji tepla.
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Teplota prívodu a spiatočky pre celú inštaláciu sa stanovuje pre miestnosť s najvyššou jednotkovou potrebou 
tepla/chladenia. Inštaláciu je možné napájať priamo z nízkoteplotných zdrojov tepla (kondenzačné kotly, 
tepelné čerpadlá) Obr. 2 alebo cez systém znižujúci teplotu dodávanej vykurovacej vody (napr. zmiešavacie 
systémy) v prípade spolupráce s radiátorovým vykurovaním s vyšším i teplotnými parametrami. Ak je v 
budove systém plošného vykurovania hlavný, možno dosiahnuť výrazné zníženie prevádzkových nákladov 
použitím nízkoteplotných zdrojov tepla.

V chladiacich systémoch sa najčastejšie využívajú invertorové tepelné čerpadlá alebo odpadové chladenie 
z priemyselných a pomocných zariadení.

Úspory energie vyplývajú z vyššej energetickej účinnosti týchto zdrojov a z nižších tepelných strát v prípade 
povrchových inštalácií. Účinnosť energie prenášanej do miestnosti takýmto systémom by nemala byť nižšia 
ako 90 %.

Obr. 2. Napájanie systému plošného vykurovania alebo chladenia priamo z nízkoteplotného zdroja tepla.

1.4 Oblasti použitia systémov plošného  
vykurovania a chladenia KAN-therm
Vodné vykurovacie a chladiace systémy využívajúce plochy stavebných priečok (podlahy, steny alebo stropy) sú stále 
obľúbenejšie jednak v konštrukcii bytových domov, priemyselnej výstavbe, ale aj iných druhov stavieb.
Vzhľadom na komfort a energetickú účinnosť je tento typ vykurovania vyberaný na zabezpečenie tepla (a stále 
častejšie aj chladu) v obytných domoch a bytoch.
Príkladom optimálneho využitia systémov plošného vykurovania sú priemyselné alebo skladovacie haly, ale aj 
interiéry kostolov - t.j. všade tam, kde sa nachádzajú vysoké stropy a veľké plochy, ktoré z ekonomického hľadiska 
tradičné vykurovacie systémy vylučujú. Rovnako dobre sa hodia aj v zariadeniach, kde je požadované rovnomerné 
rozloženie teploty - napríklad na plavárňach, v kúpeľoch, v rehabilitačných a športových objektoch.
Samostatnou kategóriou sú systémy využívajúce vykurovacie rúrky s teplým vykurovacím médiom na ohrievanie 
vonkajších plôch, napr. komunikačných trás alebo trávnikov na futbalových ihriskách.
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Obr. 3. Inštalácia podlahového kúrenia v rodinnom dome s použitím rúr bluePERT a systému KAN-therm Tacker.

Obr. 4. Inštalácia podlahového kúrenia v sklade pomocou rúr bluePERT a systému KAN-therm NET.

Obr. 5. Montáž vykurovania vonkajšej terasy pomocou rúr bluePERT systému KAN-therm.
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Obr. 6. Inštalácia stropného chladenia pomocou vykurovacích a chladiacich panelov systému KAN-therm Wall.

Systém KAN-therm ponúka overené technologické riešenia vhodné pre všetky vyššie uvedené oblasti, 
vrátane systémov izolácie a upevnenia rúrok a moderných zariadení a automatiky.

SYSTEM KAN-therm

Oblasti použitia

Tacker Profil Rail TBS NET

 PODLAHOVÉ VYKUROVANIE A CHLADENIE

Bytová výstavba, nové objekty     

Bytová výstavba, renovácie  

Výstavba budov všeobecného a verejného úžitku     

Historické a sakrálne budovy     

Športové objekty - bodovo elastické podlahy   

Športové objekty - povrchovo elastické podlahy  

Športové objekty - klziská  

Vykurovanie priemyselných hál   

Priemyselné chladenie  

Monolitické konštrukcie 

 OHRIEVANIE A CHLADENIE VONKAJŠÍCH PLÔCH

Komunikačné trasy, vjazdy do garáží  

Skleníky 

Športové ihriská 

Klziská 

 doporučené použitie
	vhodné pre použitie za určitých podmienok
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2 Podlahové vykurovanie a chladenie 

v systéme KAN-therm

2.1 Konštrukcia podlahových inštalácií
Typická inštalácia podlahového vykurovania (alebo chladenia) pozostáva z týchto vrstiev:

 — vrstva tepelnej izolácie ležiaca priamo na konštrukcii stropu (s izoláciou proti vlhkosti alebo bez nej),
 — hydroizolácia chrániaca tepelnú izoláciu,
 — vrstva umožňujúca šírenie tepla v podobe liateho poteru alebo suchého podlahového systému,
 — povrchová vrstva podlahy.

Norma EN 1264 rozlišuje podľa spôsobu uloženia vykurovacích rúr tri typy konštrukcie povrchových 
inštalácií (A, B, C).

Riešenia v rámci systému KAN-therm zahŕňajú vo všeobecnosti typy A a B.

Pri podlahovom vykurovaní:
 — Typu A - sú rúrky umiestnené na izolácii alebo nad izoláciou vo vrstve poteru.
 — Typu B - sú rúrky umiestnené v hornej časti vrstvy tepelnej izolácie.

1

3

4

2

TYP A TYP Btypu A typu B

1. Strop
2. Tepelnoizolačná vrstva
3. Vrstva poteru
4. Vrstva podlahovej krytiny

2.2 Pokládka vykurovacích slučiek
Spôsob, akým sa slučky ukladajú, záleží od charakteru miestnosti (jej účelu a tvaru), umiestnenia chladiacich 
prepážok (vonkajších stien a okien), konštrukcie podlahy, ako aj od zvolenej techniky upevňovania rúrok. 
Existujú dva základné spôsoby: v tvare slimáka (Obr. 7) alebo meandrov (Obr. 8).

Slimákový (špirálny) spôsob pokládky poskytuje najrovnomernejšie rozloženie teploty na povrchu 
vykurovacej plochy, pretože privádzacie a vratné rúrky sú uložené striedavo vedľa seba. Pri pokládke 
rúrok v tvare meandrov je teplota vykurovacieho média na začiatku systému najvyššia, zatiaľčo v ďalších 
meandroch táto teplota postupne v dôsledku ochladzovania klesá, a tým pádom lineárne klesá aj teplota 
povrchu vykurovacieho telesa. Začiatok systému rúrok uložených v tvare meandrov by sa mal preto 
nachádzať v blízkosti stien s najväčšími tepelnými stratami (pri vonkajších stenách, oknách alebo terasách). 
Opačná situácia nastáva pre chladiacu funkciu využívajúcu podlahovú plochu a meandrovité slučky.

Výber spôsobu pokládky rúrok nemá vplyv na celkovú tepelnú účinnosť sálavého vykurovacieho telesa v 
miestnosti, určuje však rozloženie teploty na jeho povrchu.
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7 8

Obr. 7. Rúrky podlahového vykurovania/chladenia uložené v tvare slimáka (špirály).
Obr. 8. Rúrky podlahového vykurovania/chladenia uložené v tvare meandrov.

Meandrový a slimákový spôsob pokládky rúrok je možné aj kombinovať (Obr. 9), v dôsledku čoho je 
možné získať rovnomernejšie rozloženie teploty, vhodné v miestnostiach prietiahnutého tvaru.

9 10

Obr. 9. Rúrky podlahového vykurovania/chladenia uložené miešaným spôsobom: dvojitý meander.
Obr. 10. Rúrky podlahového vykurovania/chladenia uložené v tvare slimáka (špirály) s okrajovou zónou na jednej slučke, umiestnenou 
pozdĺž vonkajších stien alebo povrchov s veľkou zasklenou plochou.

Ak sa v miestnosti nachádzajú miesta so stenami s výnimočne vysokými tepelnými stratami, napr. pri 
veľkých okenných otvoroch alebo terasách, v ich blízkosti je možné zmenšiť vzdialenosti medzi jednotlivými 
slučkami, tvoriac tak akúsi okrajovú zónu (Obr. 10, Obr. 11, Obr. 12). Štandardná šírka takejto zóny je 
1 m s maximálnou prípustnou teplotou povrchu podlahy 31 °C v prípade suchých miestností a 35 °C v 
prípade mokrých miestností a kúpelní. Slučky okrajovej zóny môžu byť integrované so štandardnými 
slučkami vykurovacieho poľa využívajúc spoločný prívod a návrat vody (Obr. 10, Obr. 11), môžu však tvoriť 
samostatný vykurovací okruh (Obr. 12).

11 12

Obr. 11. Rúrky podlahového vykurovania/chladenia uložené meandrovovým spôsobom s okrajovou zónou na jednej slučke, 
umiestnenou pozdĺž vonkajšej steny alebo povrchu s veľkou presklenou plochou.
Obr. 12. Rúrky podlahového vykurovania/chladenia uložené v tvare slimáka (špirály) s okrajovou zónou na samostatnej slučke, 
umiestnenou pozdĺž vonkajšej steny alebo povrchu s veľkou zasklenou plochou.
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Dôležitým parametrom podlahového vykurovacieho telesa je vzájomná vzdialenosť jednotlivých 
rúrok. Určuje veľkosť tepelného toku uvoľňovaného vykurovacou plochou, má okrem toho vplyv aj na 
rovnomernosť rozloženia teploty na povrchu podlahy a na užívateľom vnímaný tepelný komfort.

Štandardné vzdialenosti medzi vykurovacími rúrkami sú 10, 15, 20, 25 a 30 cm. Väčšie vzdialenosti sa 
v typických aplikáciách už nepoužívajú najmä preto, že potom na podlahe dochádza k výraznému 
rozlišovaniu miest s vyššou a nižšou teplotou. V rámci systému KAN-therm sú k dispozícii aj neštandardné 
vzdialenosti, vyplývajúce z konštrukcie systémových dosiek pre upevnenie rúrok (16,7; 25 alebo 33,3 cm v 
prípade dosiek TBS).

Pri pokládke vykurovacích slučiek (obzvlášť v tvare meandrov) s určitými menšími rozostupmi treba mať 
na pamäti požadovaný polomer ohybu rúrok v závislosti o ich priemeru. Aby bolo možné pri malých 
rozostupoch tieto rozostupy, ako aj požadovaný polomer ohybu zachovať, oblúk zmeny smeru rúrky treba 
tvarovať vo forme písmena „omega“.

2.3 Dilatácie pri plošných vykurovacích systémoch
Dilatačné riešenia sú používané ako ochrana proti negatívnym účinkom tepelnej rozťažnosti vykurovacích 
dosiek (podlahových, stenových) podliehajúcich zmenám teploty. Patria medzi ne obvodové dilatačné pásy 
a dilatačné štrbiny.

Izolácie obvodovej dilatačnej štrbiny plnia okrem funkcií súvisiacich s tepelným pohybom dosiek aj funkciu 
tepelnej a zvukovej izolácie, oddeľujúcu vykurovacie dosky od iných kolmých stavebných konštrukcií.

Obr. 13. Príklady obvodovej izolácie v systémoch podlahového kúrenia KAN-therm.

Obvodovými dilatačnými štrbinami sa musia oddeliť všetky miesta kontaktu (musí byť dodržaná vzdialenosť 
min. 5 mm) systémovej vykurovacej dosky od zvislých stavebných priečok (steny, stĺpy). Dilatačné štrbiny 
musia byť taktiež na celej dĺžke prahov dverových otvorov.
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Ako okrajovú dilatáciu treba použiť okrajový dilatačný pás KAN-therm z polyetylénovej peny 8 × 150 mm s 
ochranným límcom z PE fólie, ktorý sa prekladá na tepelnú izoláciu a chráni ho pred zatečením podlahového 
poteru. Pás musí byť položený od nosného podkladu podlahy až nad plánovanú hornú úroveň podlahovej 
krytiny a po vyliatí podlahy ho treba v príslušnej výške orezať (v prípade elastických podlahových krytín 
zarovno s nimi).

S rozdelením vykurovacích polí pomocou dilatačných štrbín počítajte v týchto prípadoch:
 — povrch vykurovacej plochy presahuje hodnotu 40 m²,
 — pomer dĺžky bokov vykurovacej plochy presahuje hodnotu 2:1
 — dĺžka jedného boku presahuje hodnotu 8 m
 — povrch vykurovacej plochy má komplikovaný, iný ako obdĺžnikový tvar (napr. v tvare písmena L, Z, atď.)
 — vykurovacia plocha je pokrytá rôznymi podlahovými krytinami.

Obr. 14. Rozdelenie vykurovacích polí dilatačnými škárami.

Rozdelenie na vykurovacie polia musí byť zohľadnené v technickom projekte.

Štrbina (s minimálnou hrúbkou 5 mm) musí oddeľovať podlahovú dosku od susednej dosky na celej jej 
hrúbke, od izolačnej vrstvy až po vrstvu podlahovej krytiny. Na výrobu dilatačných štrbín sa používajú 
dilatačné profily KAN-therm s pätkami, vďaka ktorým je možné pás prilepiť k povrchu izolácie.
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Obr. 15. Vyhotovenie dilatačnej štrbiny v prípade 
podlahy s mäkkou podlahovou krytinou.

Obr. 16. Vyhotovenie dilatačnej štrbiny v prípade 
kamennej podlahy

1. Strop
2. Tepelno-akustická izolačná vrstva
3. Ochranná fólia
4. Vykurovací poter
5. Dilatačná škára
6. Mäkká podlahová krytina, napr. koberec
7. Štrbina
8. Lepiaca malta
9. Kamenná podlaha
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V prípade keramických a kamenných dlaždíc treba rozdelenie na jednotlivé vykurovacie polia prispôsobiť 
v závislosti od ich rozmerov a spôsobu pokládky už vo fáze projektovania tak, aby sa štrbiny medzi 
dlaždicami nachádzali presne nad dilatačnými škárami. Škáry v týchto miestach musia byť vyhotovené 
z trvale pružného materiálu, odolného voči vysokým teplotám.

Rúrky tvoriace vykurovacie slučky nemôžu prechádzať cez dilatácie. Tranzitné prívodné potrubia jednotlivých 
slučiek, ktoré musia pretínať jednotlivé dilatačné štrbiny, musia byť chránené pred poškodením tým, že 
budú umiestnené v špeciálnych dilatačných profiloch zložených z pásu zo speneného PE, profilovanej lišty 
a chráničiek s dĺžkou 40 cm (koncovky chráničiek musia byť chránené proti prenikaniu tekutého poteru).

Obr. 17. Dilatačný profil - spôsob vedenia priechodzích rúrok cez dilatačné škáry

A×B<40 m2

B<8 m

B:A<2:1
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Obr. 18. Pravidlá pre vyhotovenie dilatačných štrbín medzi vykurovacími doskami v prípade podlahového vykurovania

1. Obvodová dilatácia - obvodový (stenový) dilatačný pás s plášťom
2. Dilatácia vykurovacích dosiek - dilatačný profil
3. Dilatácie pre tranzitné rúrky
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Obr. 19. Správne a nesprávne rozdelenie vykurovacieho plochy dilatačnou škárou.

2.4 Vykurovacie alebo chladiace podlahové potery.
V systémoch podlahového vykurovania/chladenia poter plní dve funkcie:

 — je to konštrukčný prvok,prijímajúci mechanické namáhanie od prevádzkového zaťaženia a od napätia 
vyvolaného teplotnou dĺžkovou rozťažnosťou (poteru aj rúrok), 

 — je to vrstva, ktorá do miestnosti odovzdáva teplo alebo chlad.

V konštrukcii podlahového vykurovacieho telesa typu A (podľa EN 1264), vyhotoveného mokrým spôsobom, 
sa poter nanáša v plastickej forme (v podobe stierky) na báze cementovej alebo sadrovej (anhydrytovej) 
malty. V konštrukcii typu B je vykurovacia doska v podobe suchého poteru.

Vykurovacia doska z poteru musí byť v oboch prípadoch trvale oddelená od konštrukčných prvkov budovy 
dilatačnou štrbinou, tvoriac tzv. plávajúcu podlahu.

Pri podlahovom vykurovaní možno využiť všetky druhy poterov používaných pri výrobe podláh v 
stavebníctve. Každý poter, bez ohľadu na jeho druh, musí mať príslušnú hrúbku, ktorá zaručí pevnosť 
a odolnosť voči predpokladanému mechanickému zaťaženiu, musí sa vyznačovať nízkou porozitou 
a dobrou tepelnou vodivosťou a tvárnosťou počas pokládky, umožňujúcou ideálny kontakt stierky s 
vykurovacími rúrkami.

Všeobecné požiadavky na pokládku a ochranu poterov:
 — položením mostíkov (napr. z dosiek) vytýčte komunikačné trasy za účelom ochrany rúrok pred mechanickým 

poškodením,
 — pred nánosom poteru vykonajte tlakovú skúšku položených rúrok a po jej ukončení vyhotovte protokol s 

akceptáciou výsledkov skúšky (vzor na strane 123),
 — počas pokládky poteru udržiavajte v rúrkach tlak min. 3 bar (odporúčaný tlak 6 bar),
 — počas pokládky zabezpečte v miestnosti teplotu vyššiu ako 5 °C,
 — chráňte poter počas pokládky pred náhlymi zmenami okolitých podmienok (prievanom, zrážkami 

a priamym slnečným svetlom),
 — zabezpečte vhodné podmienky pre vytvorenie správnych dilatácií jednotlivých vykurovacích dosiek, v 

súlade s vyššie uvedenými zásadami,
 — pred pokládkou zaistite úplnú tesnosť tepelnoizolačných dosiek a dilatácií, chrániacich pred unikaním 

tekutého poteru,
 — vykurovacia doska nemôže mať kontakt s konštrukčnými prvkami budovy,
 — zaistite správne podmienky údržby a vykurovania, v súlade s pokynmi a postupmi uvedenými v „Protokole 

o nahrievaní poteru“,
 — pred položením podlahovej krytiny skontrolujte vlhkosť poteru (viď kapitola Podlahové krytiny na strane 23),
 — v iných ako obytných budovách, s vyšším úžitkovým zaťažením podláh, musí byť typ a hrúbka poteru 

schválená projektantom stavby.
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2.5 Cementový poter
Cementový poter musí mať pri pokládke konzistenciu vhodnú na použitie. Teplota prostredia nesmie byť 
nižšia ako 5 °C a položenú vrstvu poteru nechajte vyzrieť minimálne 3 dni pri minimálnej teplote 5 °C. V 
priebehu ďalších 7 dní chráňte poter pred náhlymi zmenami okolitých podmienok (pred prievanom alebo 
priamym slnečným svetlom) a pred zaťažením ťažkými predmetmi.

Pri cementových poteroch s pevnosťou v tlaku na úrovni 20 N/m² (trieda C20) a pevnosťou v ohybe na 
úrovni 4 N/m² (trieda F4), ktoré sú typické pre bytové staviteľstvo, nesmie byť hrúbka vrstvy počítaná od 
hornej steny rúrky menšia ako 45 mm (cca. 65 mm od vrchnej plochy tepelnej izolácie).

Prípustné je aj použitie hotových poterov, v prípade ktorých ich špeciálne prísady (chemické látky alebo 
vlákna) umožňujú získať tenšie vrstvy bez toho, aby došlo k strate vyššie uvedených mechanických 
parametrov.

Pri použití hotových alebo neštandardných poterov postupujte podľa pokynov výrobcu.

Pri samostatnej príprave poteru na báze cementu, pridajte do cementovej hmoty modifikačnú prísadu 
BETOKAN, ktorá zlepšuje jej vlastnosti predovšetkým:

 — zmenšením množstva zámesovej vody,
 — zväčšením plasticity zmesi,
 — zvýšením hydrofóbnosti poteru,
 — obmedzením zmršťovania betónovej dosky,
 — zlepšením tepelnej vodivosti poteru o cca. 20 %,
 — zvýšením mechanickej pevnosti hotovej dosky,
 — zmenšením korozívnosti vo vzťahu k oceli.

Obr. 20. Modifikačná prísada BETOKAN a BETOKAN Plus

Použitím prísady BETOKAN Plus je možné zredukovať hrúbku poteru až na 2,5 cm nad úrovňou rúrok (čiže 
4,5 cm od vrchnej plochy tepelnej izolácie).

 6 Pozor
Pred použitím prísad BETOKAN sa dobre oboznámte s podmienkami použitia (na obale).

 p Príprava štandardného poteru s celkovou hrúbkou 6,5 cm použitím prísady BETOKAN
Prísada sa používa v množstve 0,25 - 0,6 % vzhľadom na hmotnosť cementu (priemerne 200 ml na 50 kg 
cementu) spolu so zámesovou vodou a kamenivom.
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Zloženie cementovej malty:
 — cement CEM1 32.5 R (podľa EN 197 – 1) – 50 kg
 — kamenivo (60 % piesku so zrnitosťou do 4 mm a 40% štrku so zrnitosťou 4 - 8 mm) - 225 kg
 — voda 16 - 18 litrov,
 — BETOKAN 0,2 kg (~0,4 % hmotnosť cementu).

Poradie pridávania jednotlivých zložiek:
 — voda (10 l) > BETOKAN (0,2 l) > kamenivo (50 kg, cca 30 l) > cement (50 kg) >  

kamenivo (175 kg, cca 110 l) > voda (6 – 8 l)

 p Príprava poteru s celkovou hrúbkou 4,5 cm pri použití prísady BETOKAN Plus
Pri doske s hrúbkou 4,5 cm je priemerná spotreba prísady BETOKAN Plus okolo 10 kg na 7.5 m2 podlahy 
(30 - 35 kg na 1 m³) betónu.

Zloženie cementovej malty:
 — cement CEM1 32.5 R (podľa EN 197 – 1) – 50 kg
 — kamenivo (60 % piesku so zrnitosťou do 4 mm a 40% štrku so zrnitosťou 4 - 8 mm) - 225 kg
 — voda 8 - 10 litrov,
 — BETOKAN Plus 5 kg (~10 % hmotnosti cementu)

Poradie pridávania jednotlivých zložiek:
 — kamenivo (50 kg cca. 30 l) > cement (50 kg) > voda (8 l) > BETOKAN Plus (5 kg) > kamenivo (175 kg, cca. 

110 l) > voda (na získanie plastickej konzistencie)

Doba viazania cementového poteru je 21 - 28 dní, až po tomto období je možné zapnúť vykurovanie. 
Predbežný ohrev poteru sa vykonáva pri teplote vykurovacieho média cca. 20 °C po dobu 3 dní a následne 
pri maximálnej prevádzkovej teplote po dobu ďalších 4 dní. Na takto pripravenú podlahu je potom možné 
položiť keramickú alebo kamennú podlahovú krytinu.

Ak plánované podlahové krytiny (napr. panely alebo parkety) vyžadujú poter s nízkou vlhkosťou, poter 
treba dodatočne vysušiť. Tento proces je možné zahájiť po 28 dňoch od jeho pokládky pri teplote 
vykurovacieho média 25 °C. Následne je možné po každých 24 hodinách zvýšiť teplotu o 10 °C, až kým 
sa nedosiahne teplota 55 °C. Táto teplotu je treba udržiavať tak dlho, kým vlhkosť poteru neklesne na 
požadovanú hodnotu.

Dozrievanie a ohrev poteru treba uskutočňovať v súlade s postupmi uvedenými v „Protokole ohrievania 
a údržby poteru“.

Anhydritový /sadrový poter
Anhydritový poter má najčastejšie tekutú konzistenciu. Teplota prostredia nesmie byť pri pokládke nižšia 
ako 5 °C a položenú vrstvu poteru treba nechať vyzrieť minimálne 2 dni pri minimálnej teplote 5 °C. V 
priebehu ďalších 5 dní treba poter chrániť pred náhlymi zmenami okolitých podmienok (pred prievanom 
alebo priamym slnečným svetlom) a pred zaťažením ťažkými predmetmi.

Sadrové potery sú citlivé na pôsobenie vlhkosti, potery treba pred nimi chrániť tak počas dozrievania, ako 
aj počas prevádzky.

Pokládku a údržbu anhydritového poteru treba vykonávať presne podľa pokynov výrobcu zmesi.
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Výstuž poteru
V aplikáciách za štandardných podmienok (napr. v bytovej výstavbe) nie je vystuženie podlahového poteru 
nutné.

V prípade predpokladaného väčšieho úžitkového zaťaženia treba použiť potery vyšších pevnostných tried 
(zohľadňujúc pritom mechanické vlastnosti tepelnoizolačnej vrstvy).

Použitie výstuže v poteroch pre podlahové vykurovacie systémy nemá žiadny podstatný vplyv na pevnostné 
parametre podlahy, môže však obmedziť rozmery dilatačných škár. Na vystuženie poteru je možné použiť 
vhodné vlákna dodávané do zmesi, prípadne sieťky zo sklených vlákien alebo oceľového drôtu. KAN 
ponúka jednoducho použiteľnú sieťku zo sklených vlákien s okami s rozmermi 13 × 13 mm. Sieťku treba 
položiť nad rúrami, v hornej časti vrstvy poteru. Výstuž zo sieťky musí byť v miestach dilatačných škár 
prerušená

2.6 Podlahové krytiny pri podlahovom vykurovaní 
KAN-therm
V systéme podlahového vykurovania / chladenia KAN-therm je možné použiť veľa rôznych typov 
podlahovej krytiny. Vzhľadom na ich značný vplyv na tepelnú účinnosť podlahového vykurovacieho telesa 
sa však treba snažiť o použitie materiálov s nízkym tepelným odporom. Má sa za to, že táto hodnota (pre 
podlahovú krytinu a spojovaciu vrstvu) by nemala presahovať R = 0.15 m² × K/W.

Ak nie je možné druh podlahovej krytiny presne určiť už vo fáze projektu, pri výpočtoch treba použiť 
hodnotu R = 0.10 m² × K/W.

Projekt podlahového vykurovania musí zohľadňovať druh podlahovej krytiny vykurovacej dosky, nakoľko 
táto vrstva rozhoduje, akým spôsobom sa teplo odvádza do miestnosti a ovplyvňuje povrchovú teplotu 
podlahy.

Tepelné účinnosti jednotlivých systémov podlahového vykurovania KAN-therm s prihliadnutím na 
predpokladané tepelné odpory jednotlivých podlahových krytín sú uvedené v samostatných tabuľkách v 
prílohe k tejto príručke.

Tab. 1. Orientačné príklady hodnôt tepelného odporu rôznych materiálov podlahových krytín
Materiál podlahovej

krytiny
Tepelná vodivosť λ

[W/m × K] Hrúbka [mm] Tepelný odpor RλB
[m² K/W]

Keramické dlaždice 1,05 6 0,0057

Mramor 2,1 12 0,0057

Dosky z prírodného kameňa 1,2 12 0,010

Kobercové podlahové krytiny – – 0,07 –  0,17

Podlahová krytina z PVC 0,20 2,0 0,010

Mozaikové parkety (dub) 0,21 8,0 0,038

Perodrážkové parketové
vlysy (dub) 0,21 16,0 0,076

Laminát 0,17 9 0,053

Pri výpočtoch je možné s dostatočnou presnosťou použiť nasledovné hodnoty tepelného odporu (pri 
zohľadnení spojovacej vrstvy) RλB [m² K/W]:

 — keramika, kameň: 0,02,
 — PVC podlahové krytiny z umelých hmôt: 0,05,
 — parkety s hrúbkou do 10 mm, koberec s hrúbkou do 6 mm: 0,10,
 — parkety s hrúbkou do 15 mm, koberec s hrúbkou do 10 mm, podlahové panely s podkladom: 0,15.
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Všeobecné požiadavky
Všetky typy podlahových krytín a lepidlá používané pri pokládke týchto krytín na vykurovacích plochách 
nesmú pri vysokých teplotách uvoľňovať škodlivé chemické látky a preto by mali byť označené ako 
použiteľné v systémoch podlahového vykurovania. Tieto materiály a predovšetkým lepidlá sú vystavené 
účinkom vysokých teplôt presahujúcich hodnotu 40 °C na vrstve lepidla.

+°C

Obr. 21. Príklad označenia materiálov používaných v systémoch podlahového vykurovania.

Všetky krytiny a predovšetkým elastické krytiny z umelých hmôt musia byť starostlivo prilepené na celom 
svojom povrchu bez akýchkoľvek vzduchových bublín, ktoré by nepotrebne zvyšovali tepelný odpor krytiny.

Pri použití špeciálnych podložiek pre podlahové vykurovanie je možná aj pokládka krytín nezviazaných s 
podkladom (napr. podlahových panelov).

Vonkajšiu podlahovú vrstvu je možné položiť po predbežnom ohriatí poteru pri teplotách podlahy v 
rozmedzí 18 - 20 °C. Pred pokládkou treba skontrolovať vlhkosť podkladu. Maximálny povolený obsah 
vlhkosti vo vykurovacích poteroch pred pokládkou podlahovej krytiny uvádza nižšie uvedená tabuľka. 
Pokládku podlahovej krytiny treba vykonať v súlade s pokynmi a odporúčaniami výrobcu podláh.

Keramické a kamenné podlahové krytiny
Lepiace malty a tmely musia mať vzhľadom na rozdiely tepelnej rozťažnosti krytiny a podkladov príslušnú 
pevnosť a pružnosť. Škáry medzi dlaždicami sa musia zhodovať s dilatačnými škárami jednotlivých 
vykurovacích polí.

Koberce
V prípade kobercov je potrebná vyššia teplota vykurovacej vody. V systémoch podlahového kúrenia sa 
môžu použiť len ak je takéto ich použitie schválené výrobcom. K podkladu musia byť prilepené na celom 
svojom povrchu.

Drevené krytiny
Vlhkosť parkiet alebo parketovej mozaiky nemôže v momente ich pokládky presahovať hodnotu 8 – 9 %. 
Pokládka parkiet na poter musí prebiehať pri teplotách 15 – 18 °C. Maximálna odporúčaná prevádzková 
teplota povrchu 29 °C, vyhýbajte sa pokládke parkiet v zhustených okrajových zónach.
Tab. 2. Maximálny prípustný obsah vlhkosti vo vykurovacom potere [%]

Druh podlahovej krytiny Cementový poter Anhydritový poter

textilné a elastické krytiny 1,8 0,3

drevené parkety 1,8 0,3 

laminované podlahy 1,8 0,3

keramické dlaždice alebo výrobky
z prírodného kameňa a betónu 2,0 0,3

Vlhkosť podlahovej krytiny by sa mala merať minimálne na 3 miestach v miestnosti (alebo každá plocha 
do 200 m²).
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3 Systémy KAN-therm pre 

inštalácie podlahového vykurovania 

a chladenia

3.1 Systém KAN-therm Tacker
Konštrukcia integrovaného podlahového vykurovacieho telesa, skladajúceho sa z dosiek KAN-therm 
Tacker, patrí (podľa klasifikácie normou EN 1264) medzi konštrukcie typu A vyrobené mokrým spôsobom. 
Vykurovacie rúrky sú upevnené k izolačnej vrstve plastovými sponami pomocou špeciálneho zariadenia, 
tzv. Takera (systém KAN-therm Tacker) a následne zaliate tekutým poterom. Po zviazaní a následnom 
vyhrievaní sa na poter pokladá vrchná vrstva podlahy.

 p Použitie
Podlahové vykurovanie (a chladenie) v bytovej a všeobecnej výstavbe.

Výhody
 — rýchla montáž pri použití montážneho náradia KAN-therm Tacker,
 — veľký výber použiteľných tepelnoizolačných dosiek,
 — možnosť montáže rúrok v ľubovoľných vzdialenostiach a v rôznych tvaroch (slimák alebo meandre),
 — ručné alebo mechanické upevňovanie vykurovacích rúrok,
 — možnosť použitia aj v podlahách vystavených veľkému úžitkovému zaťaženiu.

Tab. 3. Tepelná izolácia v podlahovom vykurovaní/chladení KAN-therm
KAN-therm Tacker

Hrúbka izolácie [mm]
EPS 100

20 30 50

Úžitkové vlastnosti
šírka × dĺžka [mm] 1 000 × 10 000 1 000 × 10 000 1 000 × 5 000

Úžitková plocha [m2/kotúč] 10 10 5

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ  
[W/(m × K)] 0,038 0,038 0,038

Tepelný odpor Rλ [m2K/W] 0,53 0,79 1,32

Vážená nepriezvučnosť Rw [dB] — — —

Max. zaťaženie kg/m² (kN/m²) 3000 (30) 3000 (30) 3000 (30)
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Tab. 4. Systém KAN-therm Tacker – minimálne požiadavky na hrúbku izolácie podľa normy EN 1264
Systémová izolácia

s hrúbkou A
Dodatočná izolácia

s hrúbkou B
Celkový izolačný odpor  

R [m²K/W]
Celková hrúbka izolácie  

C [mm]

Nevyhnutná hrúbka izolácie nad vykurovanou miestnosťou Rλ=0.75 [m²K/W] Obr. 22 alebo Obr. 23

Tacker EPS100 30 mm — 0,79 30

Tacker EPS100 20 mm polystyrén EPS100 20 mm 1,06 40

Nevyhnutná hrúbka izolácie nad miestnosťou vykurovanou na nižšiu teplotu, ako aj nad nevykurovanou miestnosťou alebo v 
miestnosti na zemi Rλ=1.25 [m²K/W] Obr. 23 alebo Obr. 24

Tacker EPS100 50 mm — 1,32 50

Tacker EPS100 30 mm polystyrén EPS100 20 mm 1,32 50

Tacker EPS100 20 mm polystyrén EPS100 40 mm 1,58 60

Nevyhnutná hrúbka izolácie v prípade podláh v kontakte s okolitým vzduchom 
(Tz ≥ 0 °C) Rλ=1.25 [m²K/W] (Obr. 23)

Tacker EPS100 50 mm — 1,32 50

Tacker EPS100 30 mm polystyrén EPS100 20 mm 1,32 50

Tacker EPS100 20 mm polystyrén EPS100 40 mm 1,58 60

Nevyhnutná hrúbka izolácie v prípade podláh v kontakte s okolitým vzduchom 
(0ºC > Tz ≥ -5ºC) Rλ=1.50 [m²K/W] (Obr. 23)

Tacker EPS100 50 mm — 1,32 50

Tacker EPS100 30 mm polystyrén EPS100 20 mm 1,32 50

Tacker EPS100 20 mm polystyrén EPS100 40 mm 1,58 60

Nevyhnutná hrúbka izolácie v prípade podláh v kontakte s okolitým vzduchom 
(-5 °C ≥ Tz ≥ -15 °C) Rλ=2,00 [m²K/W] (Obr. 23)

Tacker EPS100 50 mm polystyrén EPS100 30 mm 2,11 80

Tacker EPS100 30 mm polystyrén EPS100 50 mm 2,11 80

Tacker EPS100 20 mm polystyrén EPS100 70 mm 2,37 90

 6 Pozor
EN 1264 stanovuje minimálne požiadavky na hrúbku tepelnej izolácie. Okrem toho je založená na rozsahu 
okolitých teplôt -5 °C ≥ Tz ≥ -15 °C, zatiaľ čo pre klimatické podmienky v niektorých regiónoch môže 
teplota okolia spadať do iného rozsahu.

V súvislosti s tým, aby boli zabezpečené podmienky pre energetickú efektivitu, je nutné extrapolovať 
hodnoty uvedené v tabuľkách na štandardné požiadavky v súlade s národnými normami alebo smernicami.
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Prvky podlahového vykurovacieho telesa v systéme KAN-therm Tacker

Obr. 22. Podlahové vykurovacie teleso so 
systémovou doskou KAN-therm Tacker na strope 
nad vnútornou miestnosťou.

1. Stena.
2. Vrstva omietky.
3. Podstavec.
4. Dilatačná škára.
5. Koberec.
6. Poter.
7. Spona na potrubie.
8. Potrubie KAN-therm.
9. Nástenná páska s PE ochrannou zásterou.
10. Systémová doska KAN-therm Tacker, hrúbka 
A, s rastrovou fóliou.
11. Betónový podlaha (základová doska).

Obr. 23. Podlahové vykurovacie teleso so 
systémovou doskou KAN-therm Tacker 
a dodatočnou izoláciou na strope nad 
nevykurovanou vnútornou miestnosťou a na strope, 
ktorý je v kontakte s okolitým vzduchom.

1. Stena

2. Vrstva omietky
3. Sokel
4. Dilatačná škára
5. Podlahová krytina
6. Poter
7. Spona na upevnenie rúrok
8. Rúrka KAN-therm
9. Obvodový dilatačný pás s ochranným plášťom 
z PE
10. Systémová doska KAN-therm Tacker s 
hrúbkou A, s rastrovou fóliou
11. Doplnková doska s hrúbkou B
12. Betónový strop
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Obr. 24. Podlahové vykurovacie teleso so 
systémovou doskou KAN-therm Tacker 
a dodatočnou izoláciou a vrstvou proti vlhkosti na 
strope položenom na zemi.

1. Stena

2. Vrstva omietky
3. Sokel
4. Dilatačná škára
5. Podlahová krytina
6. Poter
7. Spona na upevnenie rúrok
8. Rúrka KAN-therm
9. Obvodový dilatačný pás s
ochranným plášťom z PE
10. Systémová doska KAN-therm Tacker s 
hrúbkou A, s rastrovou fóliou
11. Doplnková doska s hrúbkou B
12. Izolácia proti vlhkosti (len pri zemi!)
13. Betónový strop

 — obvodová dilatačná páska zo spevneného PE s fóliovým plášťom, s rozmermi 8 × 150 mm,
 — polystyrénová doska s metalizovaným KAN-therm Tacker EPS 100, laminovaná fólia alebo polypropylénová 

fólia(hrúbka 20, 30 a 50 mm),
 — dodatočná tepelná izolácia vo forme polystyrénových dosiek EPS 100, s hrúbkou 20, 30, 40 a 50 mm,
 — spony na upevnenie rúrok s priemerom 14-20 mm.
 — lepiaca páska,
 — rúrky PEXC, PERT, PERT² a bluePERT systému KAN-therm s vrstvou EVOH s priemerom 16 × 2, 16 × 2,2, 

18 × 2, 20 × 2 aj 20 × 2,8 alebo rúrky PERTAL, PERTAL² a bluePERTAL systému KAN-therm s hliníkovou 
vrstvou s priemerom 14 × 2, 16 × 2, 16 × 2,2, 20 × 2, 20 × 2,8

 — prísada do podlahového poteru BETOKAN.

Tab. 5. Orientačná jednotková spotreba materiálov [množstvo/m²]

Názov prvku jedn.
Množstvo pri vzdialenosti medzi rúrkami [cm]

10 15 20 25 30

Rúrky KAN-therm m 10 6,3 5 4 3,3

Spony na upevnenie rúrok unit 17 12 11 9 8

Lepiaca páska m 1 1 1 1 1

Systémová izolácia Tacker m² 1 1 1 1 1

Doplnková izolácia (ak sa používa) m² 1 1 1 1 1

Obvodový dilatačný pás 8×150 mm m 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Prísada BETOKAN (pri hrúbke poteru 6,5 cm) kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

 p Tabuľky tepelných výpočtov inštalácií podlahového vykurovania a chladenia v systéme KAN-therm 
Tacker sú k dispozícii v samostatných tabuľkách priložených k príručke.
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Fig. 25. Inštalácia podlahového vykurovania/chladenia vykonaná v systéme KAN-therm Tacker.

Pokyny pre montáž
Všeobecné požiadavky
Položenie systému podlahového vykurovania/chladenia vykonajte po montáži okien a dverí a po ukončení 
omietok stien a stropov. Práce pri pokladaní systému KAN-therm Tacker vykonajte pri teplote nad +5 °C. 
Ak nosná vrstva podlahy leží na samorastlom teréne, je potrebné pred položením akustickej a tepelnej 
izolácie najskôr položiť hydroizoláciu.

Pred pokládkou systémových dosiek musí byť podklad suchý, čistý, rovný a hladký. V prípade potreby,  
odstráňte nečistoty a vyrovnajte nerovnosti (tmelom alebo som-nivelačným poterom). Prípustné tolerancie 
nerovnosti nosného podkladu pre rozvody podlahového vykurovania sú:

Vzdialenosť medzi meracími bodmi [m]
Nerovnosť podkladu [mm]

Mokrý spôsob Suchý spôsob

0,1 5 2

1 8 4

4 12 10

10 15 12

15 20 15
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Postup pri montáži
1 2

1.  Namontujte inštalačnú skrinku a rozdeľovač vykurovacích okruhov. Rozložte pozdĺž stien, stĺpov, zárubní atď. nástennú pásku s 
fóliovou zásterkou.

2.  V prípade potreby rozložte na celom povrchu zvukovú izoláciu alebo doplnkovú tepelnú izoláciu. Montáž tepelnej izolácie s 
metalizovanou alebo laminovanou fóliou KAN-therm Tacker začnite pozdĺž steny.

3 4

3.  Potom postupne ďalšie pásy pokladajte k sebe na dotyk, pričom prečnievajúci presah fólie položte na susedné dosky. Susedné 
pásy fólie musia mať navzájom zarovnané čiary mriežky tak, aby sa zachovala línia siete. Utesnite všetky kontaktné hrany medzi 
susednými pásmi samolepiacou páskou tak, ako sú postupne kladené.

  Plochy vo výklenkoch a zárubniach doplnte nepoužitými úlomkami tepelnej izolácie (prelepenie styčných hrán páskou). Položte 
zásteru z PE fólie pripevnenú k stenovej doske na dosky Tacker  a utesnite samolepiacou páskou.

4.  Pokládku vykurovacích rúrok na izolácii začnite od rozdeľovača. Montáž musia vykonávať dve osoby. Rúrky je možné ukladať 
ľubovoľným spôsobom (v tvare meandrov alebo slimáka) vo vzájomných vzdialenostiach 10–30 cm a krokom 5 cm, využívajúc 
potlač fólie na správne a rovnobežné vedenie rúrok. Pri zmene smeru berte do úvahy minimálny prípustný polomer ohybu rúrok.

  Rúrky sú pripevnené k izolácii pomocou umelohmotných sponiek ručne alebo pomocou špeciálneho náradia – tackera – ktorý celú 
prácu významne uľahčuje.

  V blízkosti rozdeľovača sa rúrky vedú v plastových vodiacich oblúkoch. Aby v miestach zhustenia vykurovacích rúrok nedochádzalo 
k prehrievaniu poteru (v blízkosti rozdeľovača), rúrky treba viesť v plastových chráničkách alebo v tepelnej izolácii. Ak treba celé 
vykurovacie pole rozdeliť dilatačnými škárami na niekoľko menších polí, na doskách pozdĺž deliacich čiar treba namontovať 
dilatačný profil so samolepiacou stopou. Tranzitné rúrky prechádzajúce z jedného poľa do druhého cez dilatačný profil, musia byť 
vedené v plastových chráničkách s dĺžkou približne 40 cm.

5

5.  Uskutočnite tlakovú skúšku položeného rozvodu vykurovacích rúrok v súlade s platnými zásadami pre systémy sálavého vykurovania 
(viď kapitola Preberacie formuláre). Po vykonaní skúšky nechajte rúrky pod tlakom (min. 3 bar).

Plochu s uloženými rúrkami prikryte vrstvou poteru s hrúbkou a parametrami podľa projektu. Po zviazaní poteru môžete pristúpiť k 
jeho údržbe (vyhriatiu) v súlade s postupom opísaným v kapitole Preberacie formuláre, a následne, po skontrolovaní vlhkosti poteru, 
začať pokládku podlahovej krytiny.
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3.2 Systém KAN-therm Rail
V prípade vyhotovenia vykurovacej/chladiacej dosky mokrou metódou (typ A) sa systém KAN-therm Rail 
líši od systému KAN-therm Tacker iba spôsobom upevnenia rúrok k tepelnej izolácii. Vykurovacie rúrky 
sa pokladajú na tepelnú izoláciu do plastových líšt KAN-therm Rail, pripevnených na izoláciu pomocou 
kovových tŕňov, rozpínacích hmoždiniek alebo samolepiacej pásky.

Potrubný montážny systém KAN-therm Rail je možné použiť aj:
 — v konštrukciách podlahového vykurovania/chladenia vyrobených suchou metódou so vzduchovou 

medzerou, napríklad podlahové vykurovacie systémy položené na trámoch. Pozrite si časť "Vykurovanie 
športových podláh v systéme KAN-therm",

 — vo vykurovacích a chladiacich systémoch pre vonkajšie povrchy, napríklad ihriská alebo klziská (lišty pre 
vykurovacie rúrky s priemerom 18, 20, 25 mm).

 6 Prvky systému - kapitola "Systémy upevnenia rúr v plošnom vykurovaní/chladení KAN-therm"

3.3 Systém KAN-therm NET

1 2 3

KAN-therm NET je systém upevňovania vykurovacích rúrok k podkladom rôzneho druhu (k tepelnej izolácii, 
k zemi, k betónovému podkladu). Konštrukcia sálavého vykurovacieho (alebo chladiaceho) telesa sa môže 
líšiť v závislosti od použitej tepelnej izolácie (alebo jej nepoužitia), ako aj od druhu a hrúbky jednotlivých 
vrstiev nad rúrkami.

Vykurovacie rúrky sa kotvia k rohoži (sieti) z 3mm drôtu s okami 150 × 150 mm pomocou plastových 
sťahovacích pások alebo držiakov (spony) na sieti. Rohož sa pokladá na izoláciu.

Drôtenú sieťku je možné pokladať na systémové polystyrénové dosky KAN-therm Tacker alebo na 
štandardné polystyrénové dosky EPS s rozloženou polyetylénovou fóliou proti vlhkosti, pripevnenou k 
doskám plastovými kolíkmi. Prvky systému KAN-therm NET je možné použiť aj na pripevnenie rúrok k 
monolitickým konštrukciám, napr. v termoaktívnych stropoch, a na pokládku rúrok v systémoch ohrevu 
vonkajších plôch, napr. komunikačných trás.

 6 Prvky systému sú uvedené v kapitole „Systémy upevnenia vykurovacích rúrok v systémoch 
sálavého vykurovania / chladenia KAN-therm”.
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3.4 Systém KAN-therm Profil
Konštrukcia integrovaného sálavého vykurovacieho telesa, skladajúceho sa z dosiek KAN-therm Profil, patrí 
podľa nomenklatúry normy EN 1264 medzi konštrukcie typu A vyrobené mokrým spôsobom. Vykurovacie 
rúrky sa pokladajú zatlačením medzi špeciálne výstupky vyprofilované vo vrstve tepelnej izolácie (PS fólie 
a polystyrénu).

 p Použitie
Podlahové vykurovanie a chladenie v bytovej a všeobecnej výstavbe.

Výhody
 — rýchla montáž vďaka jednoduchému upevneniu vykurovacích rúrok a jednoduchá pokládka systémových 

dosiek,
 — menšia spotreba poteru,
 — možnosť montáže rúrok v ľubovoľných vzájomných vzdialenostiach a v rôznych tvaroch (slimák alebo 

meandre),
 — spoľahlivé upevnenie vykurovacích rúrok,
 — možnosť použitia aj v podlahách vystavených veľkému úžitkovému zaťaženiu.

Tab. 6. Technické údaje tepelných izolácií
Systém KAN-therm Profil

Hrúbka [mm]
Profil2 EPS 200

s PS fóliou
Profil4 EPS 200

bez fólie
Profil3 

len profilovaná
PS fólia

Profil1 EPS T-24
s PS fóliou

11 20 1 30 – 2

Celková hrúbka [mm] 32 47 20 51

Rozmery × šírka [mm] 850 × 1450 1120 × 720 850 × 1450 850 × 1450

Úžitkové vlastnosti šírka × dĺžka [mm] 800 × 1400 1100 × 700 800 × 1400 800 × 1400

Úžitková plocha [m2/doska] 1,12 0,77 1,12 1,12

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ [W/(m × K)] 0,036 0,036 — 0,040

Tepelný odpor Rλ [m2K/W] 0,31 0,56 — 0,75

Tlmenie zvuku dB — — — 28

Max. zaťaženie kg/m kg/m² (kN/m²) voliteľné 6000 (60) 6000 (60) — 500 (5)

 2 1

 4 3

1. Profil1
2. Profil2
3. Profil3
4. Profil4
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Tab. 7. Systém KAN-therm Profil – minimálne požiadavky na hrúbku izolácie podľa normy EN 1264  
- Podlahové vykurovanie, sústavy a komponenty

Systémová izolácia
s hrúbkou A/Ac*

Dodatočná izolácia
s hrúbkou B

Celkový izolačný odpor 
R [m²K/W]

Celková hrúbka izolácie 
C [mm]

Nevyhnutná hrúbka izolácie nad vykurovanou miestnosťou Rλ=0,75 [m²K/W] (Obr. 26 alebo Obr. 27)

Profil1 30/50 mm — 0,75 30

Profil2 11/31 mm polystyrén EPS100 20 mm 0,84 31

Profil4 20/47 mm polystyrén EPS200 20 mm 1,09 40

Profil3 0/20 polystyrén EPS100 30 mm 0,79 30

Nevyhnutná hrúbka izolácie nad miestnosťou vykurovanou na nižšiu teplotu, ako aj nad nevykurovanou miestnosťou alebo v 
miestnosti na zemi Rλ=1,25 [m²K/W] (Obr. 26 alebo Obr. 27)

Profil1 30/50 mm polystyrén EPS100 20 mm 1,28 50

Profil2 11/31 mm polystyrén EPS100 40 mm 1,36 51

Profil4 20/47 mm polystyrén EPS200 30 mm 1,35 50

Profil3 0/20 polystyrén EPS100 50 mm 1,32 50

Nevyhnutná hrúbka izolácie v prípade podláh v kontakte s okolitým vzduchom 
(Tz ≥ 0 °C) Rλ=1,25 [m²K/W] (Obr. 27)

Profil1 30/50 mm polystyrén EPS100 20 mm 1,28 50

Profil2 11/31 mm polystyrén EPS100 40 mm 1,36 51

Profil4 20/47 mm polystyrén EPS200 30 mm 1,35 50

Profil3 0/20 polystyrén EPS100 50 mm 1,32 50

Nevyhnutná hrúbka izolácie v prípade podláh v kontakte s okolitým vzduchom 
(0 °C > Tz ≥? -5 °C) Rλ=1,50 [m²K/W] (Obr. 27)

Profil1 30/50 mm polystyrén EPS100 30 mm 1,54 60

Profil2 11/31 mm polystyrén EPS100 50 mm 1,63 61

Profil4 20/47 mm polystyrén EPS200 40 mm 1,61 60

Profil3 0/20 mm polystyrén EPS100 60 mm 1,58 80

Nevyhnutná hrúbka izolácie v prípade podláh v kontakte s okolitým vzduchom 
(-5 °C ≥ Tz ≥ -15 °C) Rλ=2,00 [m²K/W] (Obr. 27)

Profil1 30/50 mm polystyrén EPS100 50 mm 2,07 80

Profil2 11/31 mm polystyrén EPS100 70 mm 2,15 81

Profil4 20/47 mm polystyrén EPS200 60 mm 2,14 80

Profil3 0/20 mm polystyrén EPS100 80 mm 2,11 100

*Ac – celková výška systémovej izolácie

 6 Pozor
Norma EN 1264 stanovuje minimálne požiadavky na hrúbku tepelnej izolácie. Okrem toho je založená 
na rozsahu teplôt okolia -5 °C ≥ Tz ≥ -15 °C, zatiaľ čo v prípade klimatických podmienok v niektorých 
regiónoch môže teplota okolia patriť do iného rozsahu.

V súvislosti s tým, aby boli zabezpečené podmienky pre energetickú efektivitu, je nutné extrapolovať 
hodnoty uvedené v tabuľkách na štandardné požiadavky v súlade s národnými normami alebo smernicami.
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10

Obr. 26. Podlahové vykurovacie teleso so 
systémovou doskou KAN-therm Profil na 
strope nad vnútornou miestnosťou.

1. Stena.
2. Vrstva omietky.
3. Podstavec.
4. Dilatačná škára.
5. Koberec.
6. Poter.
7. Potrubie KAN-therm.
8. Nástenná páska s PE ochrannou zásterou.
9. Systémová doska KAN-therm Profil s 
hrúbkou izolácie A a celkovou výškou Ac.
10. Betónový strop.

Obr. 27. Podlahové vykurovacie teleso 
so systémovou doskou KAN-therm Profil 
a dodatočnou izoláciou na strope nad 
nevykurovanou vnútornou miestnosťou 
a na strope, ktorý je v kontakte s okolitým 
vzduchom

1. Stena

2. Vrstva omietky
3. Sokel
4. Dilatačná škára
5. Podlahová krytina
6. Poter
7. Rúrka KAN-therm
8. Obvodový dilatačný pás  
s ochranným plášťom z PE
9. Systémová doska KAN-therm Profil s 
hrúbkou izolácie A a celkovou výškou Ac
10. Doplnková izolačná doska s hrúbkou B
11. Betónový strop
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Obr. 28. Podlahové vykurovacie teleso so 
systémovou doskou KAN-therm Profil3 
a dodatočnou izoláciou na strope nad 
nevykurovanou vnútornou miestnosťou a na strope 
položenom na zemi (nevyhnutná vrstva izolácie 
proti vlhkosti).

1. Stena

2. Vrstva omietky
3. Sokel
4. Dilatačná škára
5. Podlahová krytina
6. Poter
7. Rúrka KAN-therm
8. Obvodový dilatačný pás s ochranným plášťom 
z PE
9. Systémová doska KAN-therm Profil3 s 
celkovou výškou Ac.
10. Doplnková izolačná doska s hrúbkou B
11. Betónový strop

Obr. 29. Podlahové vykurovacie teleso 
so systémovou doskou KAN-therm Profil 
a dodatočnou izoláciou a vrstvou proti vlhkosti na 
strope položenom na zemi.

1. Stena

2. Vrstva omietky
3. Sokel
4. Dilatačná škára
5. Podlahová krytina
6. Poter
7. Rúrka KAN-therm
8. Obvodový dilatačný pás  
s ochranným plášťom z PE
9. Systémová doska KAN-therm Profil s hrúbkou 
izolácie A a celkovou výškou Ac
10. Doplnková izolačná doska s hrúbkou B
11. Izolácia proti vlhkosti (len pri zemi!)
12. Betónový podlahová (základová) doska

Prvky podlahového vykurovacieho telesa v systéme KAN-therm Profil
 — obvodová dilatačná páska zo speneného PE s fóliovým plášťom, s rozmermi 8 × 150 mm,
 — Profil1 30mm - profilovaná polystyrénová doska EPS T-24 s PS fóliou a výstupkami, s rozmermi 0.8 × 1.4 m,
 — Profil2 11mm - profilovaná polystyrénová doska EPS200 s PS fóliou a výstupkami, s rozmermi 0.8 × 1.4 m,
 — Profil4 20mm - profilovaná polystyrénová doska EPS200 s výstupkami, s rozmermi 1.1 × 0.7 m,
 — Profil3 - profilovaná rohož z PS fólie, s výstupkami, s rozmermi 0.8 × 1.4 m,
 — dodatočná tepelná izolácia EPS 100 s hrúbkou 20, 30, 40 alebo 50 mm,
 — rúry PEXC, PERT, PERT², bluePERT systému KAN-therm, s vrstvou EVOH, priemer 16 × 2, 16 × 2,2 a 18 × 2 

alebo rúry PERTAL, PERTAL² a bluePERTAL Systém KAN-therm s hliníkovou vrstvou, priemer 16 × 2 a 16 × 
2,2,

 — prísada do podlahového poteru BETOKAN.
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Tab. 8. Orientačná jednotková spotreba materiálov [množstvo/m²]
Systém KAN-therm Profil

Názov prvku Jedn.
Množstvo pri vzdialenosti medzi rúrkami [cm]

10 15 20 25 30

Rúrky KAN-therm m 10 6,3 5 4 3,3

Systémová izolácia Profil m² 1 1 1 1 1

Doplnková izolácia (ak sa používa) m² 1 1 1 1 1

Obvodový dilatačný pás 8×150 mm m 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Prísada BETOKAN (vrstva poteru 6.5 cm) kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Pokyny pre montáž
Všeobecné požiadavky
Montáž systému podlahového vykurovania/chladenia by sa mala začať po montáži okenných a dverových 
drevených obkladov a po dokončení omietkových prác. Práce by sa mali vykonávať pri teplotách nad +5 °C.

Pred pokládkou systémových dosiek musí byť podklad suchý, čistý, rovný a hladký. V prípade potreby 
treba odstrániť nečistoty a vyrovnať rozdiely medzi úrovňami (škárovacou hmotou alebo vyrovnávacou 
maltou). Prípustné tolerancie nerovností nosného podkladu pri rozvodoch podlahového vykurovania:

Vzdialenosť medzi meracími bodmi [m]
Nerovnosť podkladu [mm]

Mokrý spôsob Suchý spôsob

0,1 5 2

1 8 4

4 12 10

10 15 12

15 20 15

Postup pri montáži
A B

1. Namontovať inštalačnú skrinku a rozdeľovač vykurovacích slučiek.
2. Pozdĺž stien, stĺpov, zárubní atď. rozložiť obvodový dilatačný pás s fóliovým plášťom (A).
3. V prípade potreby rozložiť na celom povrchu zvukovú izoláciu (nevzťahuje sa na dosky Profil1) alebo dodatočnú tepelnú izoláciu.
4.  Pokládku systémových dosiek začnite od rohu miestnosti. Systémové dosky po odrezaní záložiek z PS fólie na kratšom a dlhšom 

boku ukladajte dlhším bokom pozdĺž dlhšej steny, kladúc záložku na prvý rad výstupkov každej predchádzajúcej dosky. Ak je 
posledná doska v prvom rade príliš dlhá, treba ju skrátiť, nezabúdajúc pritom na orezanie záložky pri stene. Zvyšný kúsok orezanej 
dosky použite ako prvú dosku v ďalšom rade. Týmto spôsobom rozložte všetky dosky v miestnosti (B).
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1. Systémová doska  
KAN-therm Profil
2. Obvodový dilatačný pás
3. Skrátenie dosky
4. Odrezanie záložky fólie
5. Spoj dosiek so záložkami 
z fólie

5.  Ak je potrebné celé vykurovacie pole rozdeliť dilatačnými škárami na niekoľko menších polí, na doskách pozdĺž deliacich čiar je 
nutné umiestniť  dilatačný profil s lepiacou stopou. Tranzitné rúrky prechádzajúce z jedného poľa do druhého cez dilatačný profil, 
musia byť vedené v plastových chráničkách s dĺžkou približne 40 cm.

6.  Na usporiadané dosky položte fóliu  nástennej zástery. Chráňte pred vniknutím tekutého poteru medzi dosky a pásku pritlačením 
zástery okrúhlym pásom z penového polyetylénu, lineárne vtlačeným do krajných výstupkov dosiek.

7.  Pripojte vykurovaciu rúrku k rozdeľovaču. Na doskách rozložte rúrku, vtláčajúc ju nohou medzi výstupky dosiek, udržujúc pritom 
naplánované vzdialenosti medzi rúrkami (10-30 cm s krokom 5 cm) vybraným spôsobom pokládky (v tvare meandrov alebo 
slimáka). Pri zmene smeru berte do úvahy minimálny prípustný polomer ohybu rúrky.

V blízkosti rozdeľovača sa rúrky vedú v plastových vodiacich oblúkoch. Aby v miestach zhustenia vykurovacích rúrok nedochádzalo k 
prehrievaniu poteru (v blízkosti rozdeľovača), rúrky treba viesť v plastových chráničkách alebo v tepelnej izolácii.
8.  Uskutočnite tlakovú skúšku položeného rozvodu vykurovacích rúrok v súlade s platnými zásadami pre systémy sálavého vykurovania 

(viď kapitola Preberacie formuláre). Po vykonaní skúšky nechajte rúrky pod tlakom.
9.  Takto pripravenú plochu prikryte vrstvou poteru s hrúbkou a parametrami podľa projektu. Po zviazaní poteru môžete pristúpiť k 

jeho údržbe (vyhriatiu) v súlade s postupom opísaným v kapitole Preberacie formuláre.

C D

 6 Tabuľky tepelných výpočtov inštalácií podlahového vykurovania a chladenia v systéme 
KAN-therm Profil sú k dispozícii v samostatných tabuľkách pripojených k príručke.
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3.5 Systém KAN-therm TBS
Vodné podlahové vykurovanie na báze systémových dosiek KAN-therm TBS patrí medzi podlahové 
konštrukcie vyrobené suchým spôsobom, kvalifikujúce sa podľa normy EN 1264 medzi konštrukcie typu 
B. Vykurovacie rúrky sú rozložené na profilovaných drážkovaných polystyrénových doskách a následne sú 
prikryté doskami suchého poteru s hrúbkou v závislosti od projektovaného úžitkového zaťaženia podlahy. 
Teplo z vykurovacích rúrok rovnomerne prechádza do dosiek suchého poteru cez teplovodné oceľové 
lamely umiestnené v drážkach dosiek.

Použitie
 — podlahové vykurovanie v bytovej a všeobecnej výstavbe,
 — podlahové kúrenie v zrekonštruovaných budovách,
 — podlahové kúrenie v ľahkej drevenej konštrukcii.

Systémy KAN-therm TBS sa vyznačujú:
 — nízkou inštalačnou výškou,
 — ľahkosťou konštrukcie, ktorá umožňuje montáž na stropoch s malou nosnosťou, prípadne na drevených 

stropoch,
 — rýchlou montážou, vyplývajúcou zo spôsobu pokládky, ako aj toho, že poter nevyžaduje žiadnu špeciálnu 

starostlivosť,
 — okamžitou pripravenosťou na prevádzku hneď po pokládke,
 — možnosť použitia v existujúcich renovovaných budovách,
 — možnosť použitia v športových objektoch na ohrievanie bodovo elastických podláh.

Tab. 9. Technické údaje tepelnej izolácie systému KAN-therm TBS

Rozostupy medzi rúrkami [mm]
TBS 16 EPS 150

167, 250, 333

Celková hrúbka [mm] 25

Úžitkové vlastnosti šírka × dĺžka [mm] 500 × 1000

Úžitková plocha [m2/doska] 0,5

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ [W/(m × K)] 0,035

Tepelný odpor Rλ [m2K/W] 0,70

Max. load kg/m² (kN/m²) 4500 (45)
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Tab. 10. Systém KAN-therm Profil – minimálne požiadavky na hrúbku izolácie podľa normy EN 1264
Systémová izolácia

s hrúbkou A/Ac*
Dodatočná izolácia

s hrúbkou B
Celkový izolačný odpor  

R [m²K/W]
Celková hrúbka izolácie  

C [mm]

Nevyhnutná hrúbka izolácie nad vykurovanou miestnosťou Rλ=0,75 [m²K/W] (Obr. 30)

TBS 25 mm polystyrén EPS150 20 mm 1,22 45

Požadovaná hrúbka izolácie nad miestnosťou vykurovanou na nižšiu teplotu, ako aj nad miestnosťou,  
ktorá nie je vykurovaná alebo miestnosťou umiestnenou na zemi Rλ=1,25 [m²K/W] (Obr. 30, Obr. 31)

TBS 25 mm polystyrén EPS150 30 mm 1,48 55

Nevyhnutná hrúbka izolácie v prípade podláh v kontakte s okolitým vzduchom 
(Tz ≥ 0 °C) Rλ=1,25 [m²K/W] (Obr. 30)

TBS 25 mm polystyrén EPS150 30 mm 1,48 55

Nevyhnutná hrúbka izolácie v prípade podláh v kontakte s okolitým vzduchom 
(0 °C > Tz ≥? -5 °C) Rλ=1,50 [m²K/W] (Obr. 30)

TBS 25 mm polystyrén EPS150 40 mm 1,74 65

Nevyhnutná hrúbka izolácie v prípade podláh v kontakte s okolitým vzduchom 
(-5 °C ≥ Tz ≥ -15 °C) Rλ=2,00 [m²K/W] (Obr. 30)

TBS 25 mm polystyrén EPS150 50 mm 2,01 75

 6 Pozor
Norma EN 1264 stanovuje minimálne požiadavky na hrúbku tepelnej izolácie. Okrem toho je založená 
na rozsahu teplôt okolia -5 °C ≥ Tz ≥ -15 °C, zatiaľ čo v prípade klimatických podmienok v niektorých 
regiónoch môže teplota okolia patriť do iného rozsahu.

Na zabezpečenie podmienok energetickej účinnosti, je nevyhnutné  dodržať štandardné požiadavky.

13

Obr. 30. Podlahový ohrievač so systémovou doskou 
KAN-therm TBS a dodatočnou izoláciou stropu 
nad vnútornou miestnosťou a stropu v kontakte s 
vonkajším vzduchom.

1. Stena.
2. Vrstva omietky.
3. Sokel.
4. Dilatačná škára.
5. Koberec.
6. Suchý poter.
7. Oceľový radiátor (lamelový).
8. Potrubie KAN-therm.
9. Nástenná páska.
10. Systémová doska KAN-therm TBS, hrúbka A.
11. Prídavná doska s hrúbkou B.
12. PE fólia.
13. Betónový strop.
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Obr. 31. Podlahové vykurovacie teleso so 
systémovou doskou KAN-therm TBS a doplnkovou 
izoláciou a vrstvou proti vlhkosti na strope 
položenom na zemi.

1. Stena

2. Vrstva omietky
3. Sokel
4. Dilatačná škára
5. Podlahová krytina
6. Suchý poter
7. Oceľový radiátor (lamela)
8. Rúrka KAN-therm
9. Obvodový dilatačný pás
10. Systémová doska KAN-therm TBS s hrúbkou A
11. Doplnková doska s hrúbkou B
12. PE fólia
13. Izolácia proti vlhkosti 
14. Betónový strop

Prvky podlahového vykurovacieho telesa v systéme KAN-therm TBS
 — stenová páska z penového PE, s fóliovou zásterou, rozmery 8 × 150 mm,
 — profilovaná polystyrénová doska TBS EPS 150, rozmery 0,5 × 1,0 m, pre rúrky s priemerom 16 mm,
 — TBS oceľové lamely (profily) s rozmermi 1,0 × 0,12 m, s rezmi každých 0,25 m,  

pre rúrky s priemerom 16 mm,
 — PE fólia, hrúbka 0,2 mm, v kotúčoch,
 — KAN-therm systém PERTAL, PERTAL², rúry bluePERTAL s hliníkovou vrstvou alebo rúry bluePERT s vrstvou 

EVOH s priemerom 16 × 2 a 16 × 2,2.

Tab. 11. Orientačná jednotková spotreba materiálov [množstvo/m²]
Systém KAN-therm TBS

Názov prvku jedn.
množstva pri vzdialenosti medzi rúrkami [cm]

16,7 25 33,3

Rúrky KAN-therm m 6 4 3

Systémová izolácia TBS m² 1 1 1

Doplnková izolácia (ak sa používa) m² 1 1 1

Obvodový dilatačný pás 8×150 mm m 1,2 1,2 1,2

PE fólia TBS m² 1,1 1,1 1,1

Kovový TBS profil jedn. 5,1 3,4 2,5
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Pokyny pre montáž
Všeobecné požiadavky
Inštalácia systému podlahového vykurovania by sa mala začať po montáži okenných a dverových rámov 
a dokončení omietkových prác. Práce by sa mali vykonávať pri teplotách nad +5 °C.

Pred pokládkou systémových dosiek musí byť podklad suchý, čistý, rovný a hladký. V prípade potreby 
treba odstrániť nečistoty a vyrovnať rozdiely medzi úrovňami (škárovacou hmotou alebo vyrovnávacou 
maltou). Prípustné tolerancie nerovností nosného podkladu pri rozvodoch podlahového vykurovania:

Vzdialenosť medzi meracími bodmi [m]
Nerovnosť podkladu [mm]

Mokrý spôsob Suchý spôsob

0,1 5 2

1 8 4

4 12 10

10 15 12

15 20 15

Z dôvodu tepelného predlžovania rúrok a z toho vyplývajúceho nežiaduceho efektu (hluk pohybujúcich sa 
rúrok) by priame úseky rúrok nemali presahovať dĺžku 10 m, preto sa odporúča použiť rúrky KAN-therm 
PERTAL, PERTAL² a bluePERTAL s hliníkovou vrstvou.

Postup pri montáži
1 2

1.  Nainštalujte inštalačnú skrinku a rozdeľovač vykurovacej slučky. Umiestnite pozdĺž stien, stĺpov, zárubní atď. nástennú pásku s 
fóliou.

2.  V prípade potreby položte na celú plochu zvukovú izoláciu alebo dodatočnú tepelnú izoláciu. Začnite od rohu miestnosti a položte 
systémové dosky dlhšou stranou pozdĺž steny, pričom nezabudnite správne usporiadať polohu zón dosky so zmenou smeru rúrok. 
Čiastkové dĺžky dosiek (narezané na dĺžku) by sa nemali vkladať na koniec, ale do stredu ukladanej plochy.

  Ak sú v miestnosti miesta, ktoré nie sú vykurované potrubím, vyplňte tieto miesta doplnkovými doskami EPS 150 s hrúbkou 25 mm. 
Na TBS dosky položte zásteru z PE fólie pripevnenú k nástennej páske.
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3 4

3.  Do drážok systémových dosiek vložte oceľové lamely (radiátory), oddeľujúc jednu od druhej medzerou so šírkou 5 mm. Na lamelách 
sa nachádzajú priečne drážky (každých 250 mm), vďaka ktorým je možné ich dĺžku upraviť a prispôsobiť dĺžke rozložených dosiek. 
Lamela by mala byť tak orezaná, aby sa jej priečna hrana nachádzala cca. 50 mm pred zmenou smeru rúrky.

4.  Rúrky uložte v priehlbinách lamiel v tvare meandrov, vo vzájomných vzdialenostiach 167, 250 alebo 333 mm. Začínajte pritom od 
rozdeľovača, meniac smer rúrok v tých častiach dosiek, ktoré sú určené na tento účel (časti s priečnymi drážkami). Pri zmene smeru 
berte do úvahy minimálny prípustný polomer ohybu rúrky.

5

5.  Pripojovacie rúrky vedúce od rozdeľovača nezhodne s drážkami systémovej dosky, prípadne rúrky, ktoré vedú cez doplnkové rúrky, 
veďte v drážkach vyrezaných špeciálnym nástrojom – vyrezávačkou TBS.

6.  Celý povrch takto pripraveného vykurovacieho telesa prikryte PE fóliou s hrúbkou 0,2 mm, ktorá bude slúžiť ako zvuková izolácia 
a izolácia proti vlhkosti. Jednotlivé pásy fólie klaďte so záložkou cca 20 cm.

7.  Vykonajte tlakovú skúšku tesnosti uložených hadov podľa pravidiel platných pre systémy plošného vykurovania (pozri časť „Preberacie listy“).  
Po pozitívnom teste nechajte potrubia pod tlakom.

8.  Začnite ukladať dosky suchého poteru. Postupujte podľa pokynov výrobcu a následne, po položení podlahovej krytiny, orežte 
vyčnievajúci obvodový dilatačný pás.

9. Inštalácia je pripravená na spustenie.
  Tabuľky tepelnotechnických výpočtov inštalácií podlahového vykurovania v systéme KAN-therm TBS sú k dispozícii v samostatných 

tabuľkách priložených k príručke.
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3.6 Monolitické konštrukcie
Tepelne aktívne konštrukcie sú riešenia, ktoré využívajú tepelnú zotrvačnosť stavebných konštrukčných 
prvkov na reguláciu teploty v miestnostiach. Tieto systémy sú určené pre výhradné alebo doplnkové 
vykurovanie a chladenie miestností. Do značnej miery môžu eliminovať nepríjemnosti súvisiace s 
klimatizáciou miestností na báze výmeny príslušne pripraveného vzduchu.

Používajú sa len v novo navrhovaných budovách, nakoľko je pri ich projektovaní, už vo fáze tvorenia 
koncepcie celej budovy, nevyhnutná spolupráca konštruktérov s odborníkmi v oblasti vykurovania 
a klimatizácie.

Monolitické betónové konštrukcie sú ideálne pre hromadenie a odovzdávanie tepla/chladu dodávaného 
prostredníctvom systému rúrok s chladiacou alebo vykurovacou vodou.

Systém rúrok sa inštaluje počas výstavby budovy masívneho stropu alebo stien. Voda pretekajúca rúrkami 
odovzdáva, alebo naopak, zbiera teplo, čím jednotlivé konštrukčné povrchy tepelne aktivuje.

Termoaktívne konštrukcie je možné prevádzkovať po celý rok – v zime odovzdávajú nahromadené teplo do 
miestností, zatiaľ čo v lete umožňujú hlavne akumulovať chlad a odovzdávať ho (cez deň) do miestností. 
Týmto spôsobom vytvárajú priaznivé podmienky, ktoré v objekte zaručujú vysoký stupeň tepelného 
a klimatického komfortu.

Systém vzhľadom na nízke parametre zásobovania (27–29 °C v prípade vykurovania, 16–19 °C v prípade 
chladenia) môže spolupracovať s obnoviteľnými zdrojmi energie, napríklad s rôznymi tepelnými čerpadlami.

Rúrky termoaktívneho stropu sa ukladajú vo fáze výstavby objektu, počas montáže armovania stropu. 
Rúrky je možné pripevniť k prvkom konštrukčnej výstuže alebo k dodatočnej pomocnej sieťke KAN-therm 
NET, vloženej do samotnej výstuže stropu. Na pripevnenie rúrok k sieťke je možné použiť plastové držiaky 
alebo pásky.

Vykurovacie rúrky sa ukladajú v tvare meandrov alebo v tvare dvojitých meandrov vo vzájomných 
vzdialenostiach 15 alebo 20 cm, najčastejšie v polovici hrúbky stropu.

1

1. Strop
2. Výstuž stropu
3. Montážna mriežka
4. Rúrky KAN-therm
5. Držiaky na upevnenie rúrok k sieťke

Prvky systému KAN-therm
 — Rúry PEXC, PERT a PERT² Systém KAN-therm, s EVOH vrstvou, priemer 16 × 2, 16 × 2,2,18 × 2, 20 × 2, 20 × 2,8,
 — držiaky na pripevnenie rúrok k sieťke NET,
 — pásky na pripevnenie rúrok k sieťke NET,
 — ochranné rúrky pre vykurovacie rúrky s priemerom 16, 18 alebo 20 mm.

Vykurovacie rúrky je možné na každom podlaží zásobovať cez rozdeľovač vykurovacích okruhov, ktorý 
umožňuje hydraulické vyváženie systému. Môžu byť napájané aj zo spoločného rozdeľovača podľa 
Tichelmannovho systému za predpokladu, že každý okruh má rovnaký hydraulický odpor.
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3.7 Ohrievanie športových podláh s využitím 
systému KAN-therm
Vykurovanie športových hál alebo tréningových a rekreačných sál musí spĺňať celý rad požiadaviek vyplývajúcich 
z ich jedinečného účelu a konštrukcie (veľká plocha a výška miestností, často vysoká miera "zasklenia" vonkajších 
stien, obmedzené možnosti montáže vnútorných vykurovacích zariadení vzhľadom na usporiadanie interiéru 
a bezpečnosť užívateľov, potreba zabezpečiť v miestnostiach príslušný tepelný komfort a hygienu). Užívatelia sa 
v športových a rekreačných objektoch často vyzliekajú a nerovnomerné rozloženie teploty (tak vertikálne, ako 
aj horizontálne, so zónami s chladnejším vzduchom) by mohli byť príčinou nielen prechladnutia, ale aj úrazov. 
Dôležitým aspektom pri výbere spôsobu vykurovania je aj energetická úspornosť použitého systému. Použitie 
systému sálavého podlahového vykurovania KAN-therm je ideálny spôsob, ako v takýchto objektoch zabezpečiť 
teplo a tepelný komfort.

Konštrukcia podlahového vykurovania KAN-therm závisí od druhu použitej konštrukcie podlahy. V praxi existujú 
dva druhy športových podláh: bodovo elastická podlaha a plošne elastická podlaha.

Vykurovanie bodovo elastických podláh
"Pracovný" povrch je rovnomerne rozložený na celej pružnej vrstve umiestnenej na betónovom podklade. 
Teplo sa do miestnosti odovzdáva prostredníctvom vrstvy poteru, v ktorom sú uložené vykurovacie rúrky. 
Takáto podlaha je ideálnym riešením napr. v objektoch pre sálový tenis, ale aj pre gymnastiku, či ľahkú 
atletiku.

1. Stena

2. Vrstva omietky
3. Sokel z dlaždíc
4. Dilatačná škára
5. Športová podlahová krytina
5a. Vrstva so skleným vláknom
5b. Elastická vrstva 10 mm
6. Poter
7. Spona na upevnenie rúrok
8. Rúrka KAN-therm
9. Obvodový dilatačný pás s ochranným plášťom 
z PE
10. Systémová doska KAN-therm Tacker s 
hrúbkou A, s metalizovanou alebo laminovanou 
fóliou
11. Izolácia proti vlhkosti (len pri zemi!)
12. Betónový strop

Konštrukcia podlahového vykurovacieho telesa je podobná konštrukcii telesa vyrobeného mokrým 
spôsobom v systéme KAN-therm Tacker. Jediný rozdiel je len v konštrukcii podlahy, ktorá sa skladá 
z 10-milimetrovej pružnej vrstvy, vrstvy so skleným vláknom a samotnej športovej podlahy vyrobenej 
z parkiet, panelov alebo plastových podlahových krytín. Vykurovacie rúrky sú uložené (v tvare meandrov 
alebo slimáka) na vrstve tepelnej izolácie a následne prikryté vrstvou poteru s celkovou hrúbkou 65 mm. 
Všetky vykurovacie okruhy sú zásobované cez rozvádzače KAN-therm v nástenných skrinkách.
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Ohrev vody bodovo flexibilných podláh je možné vykonať aj v systéme sadrokartónu. Na tento účel 
treba použiť profilované dosky KAN-therm TBS s oceľovými lamelami (radiátory) a rúrky KAN-therm 
PERT, PERT², bluePERT a PEXC s vrstvou EVOH alebo PERTAL, PERTAL² a bluePERTAL s hliníkovou vrstvou 
s priemerom 16 mm. Usporiadané (podľa pokynov na strane 40) dosky KAN-therm TBS s rúrkami sú 
prekryté postupnými vrstvami športovej podlahy. 

Priebeh a metódy tepelných a hydraulických výpočtov sú také isté ako v prípade podlahového vykurovacieho 
systému KAN-therm Tacker vyrobeného mokrým spôsobom, alebo KAN-therm TBS vyrobeného suchým 
spôsobom (pri zohľadnení tepelného odporu všetkých vrstiev športovej podlahy). Pri výpočte spotreby 
tepla treba zohľadniť špecifické vlastnosti športových objektov (veľkú plochu a výšku miestností).

Vykurovanie plošne elastických podláh
V prípade plošne elastických podláh je samotná podlaha rozložená na špeciálnej, pružnej drevenej 
konštrukcii, ktorá sa skladá z drevených líšt opretých na elastických nosníkoch (absorbujúcich vibrácie) 
a podperách. Ako vonkajšia vrstva sa používajú parkety alebo podlahové krytiny z PVC. V tomto prípade sa 
ohrieva vzduchový priestor medzi tepelnou izoláciou a podlahou. Tento druh podlahy je obzvlášť vhodný 
pre basketbal, hádzanú alebo volejbal.

Pokládka tepelnej izolácie
Tepelná izolácia sa kladie na podklade opatrenom stavebnou izoláciou (v prípade podláh kladených na 
zemi). Používajte izolačné dosky KAN-therm Tacker EPS 100 038 s hrúbkou v závislosti od umiestnenia 
miestnosti (k dispozícii hrúbky 20, 30 a 50 mm). V prípade potreby použite dodatočné doplnkové dosky 
EPS 100 038 s hrúbkami 20, 30, 40 a 50 mm. Dosky KAN-therm Tacker sú pokryté metalizovanou alebo 
laminovanou fóliou s potlačou, ktorá uľahčuje pokládku vykurovacích rúrok.

Obr. 32. Prierez športovou plošne elastickou 
podlahou so systémom podlahového vykurovania 
vyrobeného z prvkov systému KAN-therm Tacker.

1. Športová podlahová krytina
2. PE fólia
3. „Slepá podlaha”
4. Dvojitý nosník s elastickou vložkou
5. Elastické podložky
6. Drevená podpera
7. Rúrka KAN-therm
8. Spona na upevnenie rúrok
9. Tepelná izolácia KAN-therm
Tacker s metalizovanou alebo laminovanou fóliou
10. Izolácia proti vlhkosti
11. Betónový strop.

Obr. 33. Prierez športovou plošne elastickou 
podlahou so systémom podlahového vykurovania 
vyrobeného z prvkov systému KAN-therm Rail.

1. Športová podlahová krytina
2. PE fólia
3. „Slepá podlaha”
4. Dvojitý nosník s elastickou vložkou
5. Elastické podložky
6. Drevená podpera
7. Rúrka KAN-therm
8. Lišta Rail na upevnenie rúrok
9. Tepelná izolácia KAN-therm
Tacker s metalizovanou alebo laminovanou fóliou
10. Izolácia proti vlhkosti
11. Betónový strop
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V tepelnej izolácii po jej rozložení vytvorte otvory pre podpery podlahy, v súlade s odporúčaniami dodávateľa 
športovej podlahy. Počet podpier a rozostupy medzi nimi závisia od plánovaného typu podlahy. 

Pokládka rúr
Používajú sa rúrky KAN-therm PEXC, PERT, PERT² a bluePERT 16 × 2, 16 × 2,2, 18 × 2, 20 × 2 a 20 × 2,8 mm s 
vrstvou EVOH alebo rúrkami PERTAL, PERTAL² a bluePERTAL 16 × 2, 16 × 2,2, 20 × 2 a 20 × 2,8 mm s hliníkovou 
vrstvou.  Kotvenie rúrok umožňujú spony na upevnenie rúrok, zatlačené do izolácie pomocou tackera, 
prípadne sa na tieto účely používajú montážne lišty na upevnenie rúrok KAN-therm Rail. Rúrky treba na 
izolácii rozložiť v tvare slimáka alebo meandrov v systéme s rozdeľovačom, alebo v podobe samostatných 
paralelných vykurovacích slučiek, pripojených k spoločnému zbernému kolektoru v Tichelmannovom 
systéme.

1. Rozdeľovače plošného vykurovania 
KAN-therm.
2. Rúrky KAN-therm s vrstvou EVOH.

V prvom prípade sa používajú rozdeľovače pre systémy sálavého vykurovania KAN-therm, ktoré umožňujú 
správnu distribúciu tepla a hydraulickú reguláciu jednotlivých vykurovacích okruhov a sekcií. Jednotlivé 
rozdeľovače umožňujú pripojenie až 12 (nerezový rozdeľovač InoxFlow) alebo 16 okruhov (plastový 
rozdeľovač).

1. Rozdeľovač z rúrok KAN-therm PERTAL a 
odbočiek ultraPRESS alebo z rúrok KAN-therm 
stabiGLASS PPR a sedlových tvaroviek PPR.
2. Rúrky KAN-therm s vrstvou EVOH.

V Tichelmannovom systéme, ktorý zaručuje rovnomerné rozloženie tlaku v rozvodoch, sú vykurovacie 
okruhy pripojené pomocou T-kusov (alebo sedlových spojok KAN-therm PP) k zásobovacím a vratným 
kolektorom umiestneným pod podlahou, pozdĺž kratšej alebo dlhšej strany športovej haly.

Vykurovacie slučky sú v podobe niekoľkonásobného meandra položeného kolmo na smer kolektorov (to, 
o "koľkonásobný" meander ide, závisí od priemeru rúrok a od veľkosti haly).
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Rozvodné kolektory môžu byť vyrobené z rúrok KAN-therm PERTAL s hliníkovou vrstvou 40 × 3,5, 
spojených redukčnými lisovanými T-kusmi KAN-therm ultraPRESS s výstupnými priemermi 16 × 2 alebo 
20 × 2 mm a pri väčších priemeroch kolektorov (50 × 4 alebo 63 × 4,5 mm), T-kusy KAN-therm ultraPRESS 
s 1" vonkajším závitom.

Príklad konfigurácie pripojenia rúrok KAN-therm PERT 20 × 2 mm ku kolektoru z rúrok KAN-therm PERTAL 
s priemerom 40 mm:

Rúrka KAN-therm PERT 20 × 2 s EVOH vrstvou > T-kus KAN-therm ultraPRESS 
40 × 3,5/20 × 2,0/40 × 3,5 > Rúrka KAN-therm PERTAL 40 × 3,5 s hliníkovou vrstvou
Alternatívne je možné použiť rúry KAN-therm stabiGLASS, KAN-therm PPR s priemerom  
40 - 110 mm a sedlové spoje:

 — so systémovými konektormi KAN-therm ultraLINE alebo KAN-therm ultraPRESS pre priame pripojenie 
vykurovacích slučiek,

 — s vnútorným závitom ½" na pripojenie vykurovacích slučiek pomocou tvaroviek s vonkajším závitom 
systémov KAN-therm ultraLINE alebo KAN-therm ultraPRESS.

Možná konfigurácia pripojenia rúrok KAN-therm PERT 18 × 2 mm na kolektor KAN-therm stabiGLASS PPR 
z rúrok s priemerom 50 mm:

Rúrka KAN-therm PERT 18 × 2 s vrstvou EVOH > skrutková spojka 18 × 2,0/GZ ½" > Sedlová tvarovka 
KAN-therm PP 50/GW ½" > Rúrka KAN-therm stabiGLASS PPR 50 × 6,9
V prípade rúrok PEXC, PERT a bluePERT s priemerom 18 × 2 je možné použiť PP sedlové tvarovky s nákružkom 
systému KAN-therm Push, s nasúvacím krúžkom. Táto konfigurácia sa odporúča, keď je potrebné inštalovať 
hlavný kolektor PP pod podlahu (zakopaný v zemi alebo zabetónovaný v podlahe).

Vzdialenosti medzi vývodmi (T-kusmi alebo sedlovými spojkami) kolektora závisia od toho, do 
koľkonásobného meandra sú vykurovacie rúrky usporiadané a aké sú medzi rúrkami v meandri vzdialenosti, 
pre ktoré platí rozsah 15 - 30 cm.

Montáž plošne elastickej podlahy
Plošne elastickú podlahu je možné klásť až po ukončení inštalačných prác. Do vopred vyrezaných otvorov 
v izolácii treba najprv vložiť drevené podpery s elastickými podložkami. Na týchto podperách treba 
následne namontovať dvojité nosníky (z drevených, ohoblovaných a vysušených líšt) s elastickou vložkou 
(dvojitý nosník absorbujúci vibrácie). Následne treba na nosníkoch položiť tzv. slepú podlahu v podobe 
drevených líšt s hrúbkou 17 – 18 mm a šírkou cca 98 mm. Pred pokládkou samotnej podlahy treba 
na tejto "slepej" podlahe voľne rozložiť polyetylénovú (PE) fóliu. Poslednou fázou montáže vykurovanej 
športovej podlahy je položenie samotnej vonkajšej vrstvy podlahy v podobe podlahovej krytiny z PVC 
alebo športových parkiet (18 – 20,5 mm). V prípade podlahovej krytiny (napr. z linoduru) najprv na "slepej" 
podlahe položte vrstvu umožňujúcu rozloženie zaťaženia s hrúbkou niekoľkých milimetrov. Všetky 
drevené prvky musia byť najvyššej kvality, správne vysušené a vyzreté. Výrobca musí zaručiť, že plastové 
podlahové krytiny, ako aj lepidlá a laky, sú vhodné pre použitie v systémoch podlahového vykurovania, 
a že majú špeciálne označenie.
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Tepelné výpočty
Vo vykurovacích systémoch KAN-therm pre plošne elastické podlahy položené na nosníkoch sa teplo medzi 
vykurovacími rúrkami a povrchom samotnej podlahy prenáša prostredníctvom vrstvy vzduchu, ktorá akurát nie 
je tým najlepším vodičom tepla. Preto, aby bolo možné zabezpečiť príslušný tepelný výkon vykurovacej plochy, 
pri zásobovaní jednotlivých vykurovacích slučiek sa používa vyššia teplota, ktorej maximálna hodnota môže 
dosahovať 55-65 °C pri rozostupoch 15 -30 cm medzi rúrkami. Pri takýchto parametroch sa dá získať vykurovací 
výkon rádu 40–60 W/m², ktorý v miestach zdržiavania sa ľudí zaručí príslušný tepelný komfort.

Projektovanie systému ohrievania športovej podlahy KAN-therm musí prebiehať na základe konzultácií s 
architektom a výrobcom elastickej podlahy, ako aj s Technickým oddelením firmy KAN.
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4 Stenové vykurovanie a chladenie so 

systémom KAN-therm

4.1 Všeobecné
Plošné vykurovanie KAN-therm je vhodné pre rôzne druhy vykurovacích a chladiacich systémov 
umiestnené vo vertikálnych stenách. Vodné stenové vykurovanie KAN-therm so sebou prináša všetky 
výhody podlahového vykurovania a navyše má tieto vlastnosti:

 — môže fungovať ako jediné samostatné vykurovanie miestnosti, alebo sa použiť ako doplnkové vykurovanie 
pri nedostatočnom ohreve miestnosti podlahovým vykurovaním, môže sa kombinovať s radiátormi, čím 
zvyšuje komfort v miestnosti (v prípade modernizácie vykurovaného objektu),

 — zabezpečuje rovnomerné (takmer ideálne pre ľudské telo) rozloženie teploty v miestnosti, takže je 
zabezpečené mimoriadne pohodlie,

 — vďaka rovnomernému koeficientu absorpcie pri vykurovaní a chladení sú vertikálne steny ideálne pre 
duálne systémy (vykurovanie/chladenie),

 — teplo sa vyžaruje priaznivým sálaním,
 — teplota ohrievaného povrchu môže byť vyššia ako pri podlahovom vykurovaní (až do 40 °C), čo má za 

následok vyššiu distribúciu tepla, priemerná efektívnosť vykurovania je 120-160 W/m² (za predpokladu, že 
nie je prekročená maximálna teplota povrchu steny),

 — vďaka tenšiemu vykurovaciemu/chladiacemu panelu alebo nižšiemu (či nulovému) tepelnému odporu 
vonkajších vrstiev steny je tepelná stratovosť nižšia a teplotu je možné nastaviť omnoho jednoduchšie.

4.2 Inštalácia stenového vykurovania/chladenia 
KAN-therm

Druhy inštalácií plošných ohrievačov – klasifikácia stenových riešení
 — Typ A – potrubie sa nachádza v omietke.
 — Typ B – potrubie sa nachádza vo vrchnej vrstve tepelnej izolácie, alebo vo vzduchovej štrbine.

1 2

1. Stenové vykurovanie/chladenie - inštalácia typu A.
2. Stenové vykurovanie/chladenie - inštalácia typu B.
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TYP A TYP B

1. Stena.
2. Vrstva tepelnej izolácie (alebo vzduchová štrbina).
2a. Vzduchová štrbina.
3. Vrstva omietky.
4. Obloženie stien alebo sadrová povrchová vrstva.

Všeobecné pokyny
 — Stenové vykurovanie alebo chladenie je upevnené na externých stenách s koeficientom prestupu tepla 

U ≤ 0,35 W/m² × K. Ak tento koeficient presiahne 0,4 W/m² × K, stena sa musí vybaviť dodatočnou izoláciou.
 — Jednotku sa odporúča umiestniť v blízkosti okien, napr. pod parapety. Môže sa umiestniť aj na vnútorné 

steny.
 — Použite potrubie KAN-therm s nasledovnými priemermi:  

PB s vrstvou EVOH - 8 × 1 mm, 
PEXC, PERT, PERT² alebo bluePERT s vrstvou EVOH – 12 × 2, 14 × 2, 16 × 2, 16 × 2,2 mm, 
PERTAL, PERTAL² alebo bluePERTAL s hliníkovou vrstvou - 14 × 2, 16 × 2 mm, 16 × 2,2 mm.

 — Odporúčaný rozostup potrubí - (Ø12 – 16 mm): 5; 10; 15; 20 cm, (Ø8 mm): 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 mm.
 — Pri rozostupoch 5 a 10 cm je potrubie možné ukladať s dvojitým vinutím.
 — Vykurovacie plochy nezakrývajte nábytkom, obrazmi a záclonami.
 — Pred inštaláciou stenového povrchového vykurovania ukončite všetky inštalačné a elektroinštalačné práce.

Na obrázku sú uvedené minimálne rozostupy rúrok potrubia od priľahlých stien a konštrukčné 
otvory.

Obr. 34. Rozostupy v zostave stenového 
vykurovania.
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Ak to nevyžaduje výrobca omietky, na vykurovacích stenách nie je potrebná dilatácia. Pri správnej inštalácii 
mokrou metódou sa omietka permanentne naviaže na podporný konštrukčný materiál (štruktúra steny) 
a nehrozí jej oddelenie. Vo väčšine prípadov postačuje vystužiť spoje a rohy omietkovou tkaninou. Špirálu, 
ktorá zásobuje potrubie, zaveďte do izolácie pomocou ochrannej rúrky. Pri prechode medzi stenou 
a podlahou rúrku veďte v 90-stupňovej rohovej lište, alebo použite ohnuté potrubie.

Vykurovacie slučky sú napájané rozdeľovačmi KAN-therm na plošné vykurovanie. Špirály môže napájať aj 
systém Tichelmann, ak majú jednotlivé slučky pripojené do systému rovnaké dĺžky.

35,2 °C

22,8 °C

- 35,0

- 32,5

- 30,0

- 27,5

- 25,0

Na zistenie polohy vykurovacích potrubí v existujúcich stenách môžete použiť kameru s termovíziou 
alebo špeciálnu teplocitlivú fóliu.

4.3 Systémy KAN-therm pre inštalácie stenového 
vykurovania/chladenia
Rovnako ako pri podlahovom vykurovaní, aj stenové vykurovanie/chladenie je možné inštalovať dvoma 
spôsobmi: „mokrým“ a „suchým“.

KAN-therm Rail „mokrý“ systém
Pri inštalácii vykurovania/chladenia pomocou „mokrej“ metódy (typ A) zahŕňa systém KAN-therm Rail 
upevnenie povrchového potrubia pomocou plastových lamiel Rail upevnených na vykurovaciu inštaláciu 
alebo priamo na povrch steny pomocou lepiacej pásky, kovových kolíkov alebo hmoždiniek.

Použitie:
 — stenové vykurovanie a chladenie v bytovej a všeobecnej výstavbe,
 — stenové vykurovanie a chladenie v renovovaných budovách.
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Vykurovacie potrubie s priemerom 8, 12, 14 alebo 16 mm sa na stenu upevňuje v montážnych koľajniciach 
a následne sa pokryje vrstvou omietky hrubou 30-35 mm, čím sa vytvorí vykurovací panel. Hrúbka omietky 
nad povrchom potrubia musí dosahovať minimálne 10 mm.

Obr. 35. Inštalácia stenového systému 
KAN-therm Rail.

1. Obloženie stien (tapeta, keramické 
obkladačky).
2. Omietka.
3. Omietková tkanina 7x7 mm.
4. Potrubie KAN-therm.
5. Montážna koľajnica.
6. Hmoždinka.
7. Konštrukcia steny.
8. Tepelná izolácia.
9. Vonkajšia vrstva omietky.
10. Dilatácia.

Komponenty stenového ohrievača.
 — Rúrky PB, PEXC, PERT, PERT², bluePERT s vrstvou EVOH alebo rúrky PERTAL, PERTAL² a bluePERTAL systému 

KAN-therm s hliníkovou vrstvou,
 — Montážne koľajnice KAN-therm na potrubie s priemerom 8, 12, 14 alebo 16 mm.
 — Platový oblúk na vedenie potrubia 8x1 mm.
 — 90° plastové alebo kovové vodiace lišty na potrubie s priemerom 12-18 mm.
 — Elektrické rozvody na potrubie s priemerom 8-16 mm.
 — Dilatačná páska na stenu.

Postup inštalácie
 — Na inštaláciu potrubia použite montážne koľajnice KAN-therm Rail pre priemery 8, 12, 14 a 16 mm 

pripevnené pomocou hmoždiniek. Rozostup vodiacej zostavy je najviac 50 cm.
 — Omietka vykurovacieho/chladiaceho panelu by sa mala vyznačovať dobrou tepelnou vodivosťou (min. 

0,37 W/m² × K), teplotnou odolnosťou (cca 70 °C pre cementovo-vápenné omietky, 50 °C pre sadrové 
omietky), pružnosťou a nízkou rozťažnosťou.

 — Druh sadry zvoľte v závislosti od miestnosti. Použite hlinenú maltu a vápennocementovú alebo sadrovú 
omietku.

 — Odporúča sa použiť predpripravené omietky, ako napr. KNAUF MP-75 G/F.
 — Počas omietania nesmie teplota vzduchu klesnúť pod 5 °C.
 — Omietku nanášajte vo vrstvách: prvá vrstva musí úplne prikryť potrubie. Na čerstvú vrstvu umiestnite 

sklotextilnú mriežku (40 × 40 mm) a naneste druhú vrstvu hrubú 10-15 mm. Kraje mriežky sa musia 
navzájom prekrývať a presahovať aj na priľahlé povrchy (cca 10-20 cm).

 — Maximálna šírka vykurovacej plochy je 4 m, maximálna výška je 2 m.
 — Približná plocha vykurovacieho alebo chladiaceho poľa by nemala presiahnuť 6 m²/vykurovací okruh, je 

potrebné dodržať maximálne prípustné dĺžky potrubia v slučkách - pozri tabuľku na strane 55.
 — Počas nanášania omietky potrubie natlakujte vodou (min. 1,5 bar).
 — Zákur omietky môžete zahájiť po jej vyschnutí (čas udáva výrobca omietky - od 7 dní pri sadrových po 21 dní 

pri vápennocementových omietkach).
 — Omietku môžete namaľovať, pokryť tapetou, štrukturálnou farbou alebo keramickým obkladom.
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KAN-therm TBS „suchý“ systém
Vodné stenové vykurovanie na báze systémových dosiek KAN-therm TBS patrí do konštrukcie v suchom 
systéme kvalifikovanej podľa normy EN 1264 ako konštrukčný typ B. Sú vyrobené z kartónu a uložené v 
profilovaných drevených bodoch z polystyrénu a ďalšie sú pokryté kartónovými bodkami, ktorých okraje 
sú spojené s nosnou konštrukciou. Teplo sálajúce z vykurovacieho potrubia sa cez oceľové radiátory 
umiestnené v drážkach dosiek rozkladá rovnomerne po sadrokartónových doskách.

Použitie:
 — stenové vykurovanie v bytovej a všeobecnej výstavbe,
 — stenové vykurovanie v zrekonštruovaných budovách,
 — stenové vykurovanie v budovách s ľahkou drevenou konštrukciou.

Medzi charakteristické vlastnosti systému KAN-term TBS patrí:
 — nízka výška,
 — ľahká konštrukcia, ktorá umožňuje jeho výstavbu aj v drevených budovách a v konštrukciách s nízkou 

nosnosťou.
 — rýchlosť zostavenia, vďaka spôsobu inštalácie a absencie nutnosti vyzrievania poteru,
 — možnosť okamžitej prevádzky po inštalácii,
 — možnosť použitia aj pri renováciách existujúcich budov.

Vykurovacie potrubie s priemerom 16 mm sa umiestni do drážkovaných dosiek TBS vybavených radiátormi 
z oceľového plechu. TBS dosky sú k povrchu steny upevnené o horizontálne lamely alebo 25 × 50 mm 
oceľové profily. Táto konštrukcia je obalená polyetylénovou fóliou, ktorá slúži ako zvuková a vlhkostná 
izolácia. Následne sa sadrokartónové dosky upevňujú na lamely.
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Obr. 36. Konštrukcia stenového vykurovania 
KAN-therm TBS.

1. Obloženie stien (tapeta, keramické 
obkladačky).
2. Suchá omietka (sadrokartón).
3. Polyetylénová fólia.
4. Potrubie KAN-therm.
5. Oceľový profil (radiátor).
6. TBS 16 systémová doska.
7. 25 × 50 mm drevená lišta.
8. Konštrukcia steny.
9. Tepelná izolácia.
10. Vonkajšia vrstva omietky.
11. Dilatácia.

Komponenty stenového ohrievača:
 — panely KAN-therm TBS s rozmermi 1000 × 500 × 25 mm s oceľovými plieškami (radiátormi),
 — drevené lišty, alebo 25 × 50 mm oceľové profily,
 — rúrky PERTAL, PERTAL² alebo bluePERTAL systému KAN-therm s hliníkovou vrstvou, priemer 16 × 2 a 16 × 2,2,
 — polyetylénová fólia so šírkou 2 m a hrúbkou 0,2 mm,
 — elektrické rozvody na potrubie s priemerom 16 mm,
 — dilatačná páska na stenu,
 — suchá omietka (sadrokartónové dosky).

Obr. 37. Prierez stenovej vykurovacej inštalácie 
KAN-therm TBS.

1. Obklad steny (obkladačky, štrukturálna 
farba, tapeta a pod.).
2. Suchá omietka (sadrokartón).
3. Polyetylénová fólia.
4. Oceľový radiátor (lišta).
5. Potrubie KAN-therm.
6. Drevené lišty.
7. Doska KAN-therm TBS.
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Obr. 38. Doska KAN-therm TBS 16 s oceľovým radiátorom.

Postup inštalácie:
 — Povrch stien musí byť čistý, rovný a zvislý,
 — Panely KAN-therm TBS sú na povrch steny upevnené o lišty pomocou vhodného lepidla na polystyrénové 

dosky.
 — Rozostup medzi lištami (v ose) je 695 mm.
 — Potrubie ukladajte s rozostupmi 166 alebo 250 mm.
 — Polyetylénová fólia sa musí prekrývať na 200 mm.

4.4 „Suchý“ systém KAN-therm Wall 
sadrovláknité dosky

Charakteristiky systému
Základným prvkom stenového systému KAN-therm Wall sú sadrovláknité dosky, ktoré sa používajú na 
vykurovanie a chladenie stenových alebo stropných inštalácií.

Dosky sa skladajú zo sadry a celulózových vlákien získaných počas procesu recyklácie papiera. Oba prírodné 
materiály sa zmiešajú s vodou bez použitia dodatočných väzív, zlisujú sa pod vysokým tlakom a následne 
impregnujú vodoodpudivou látkou a narežú na požadovanú veľkosť. Zloženie materiálu zabezpečuje, že 
sadrovláknitá doska je všestranná, nehorľavá a má vysokú mechanickú odolnosť, takže sa môže používať 
aj vo vlhkých miestnostiach.
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Pri výrobe sadrovláknitých dosiek sa nepoužívajú žiadne lepidlá dosky nemajú žiaden zápach a neobsahujú 
žiadne škodlivé látky.

Vykurovacie a chladiace panely KAN-therm Wall system v „suchej“ konštrukcii pozostávajú zo sadrovláknitých 
dosiek s vyfrézovanými drážkami a vstavanými polybutylénovými PB rúrkami s priemerom 8 × 1 mm 
používanými v systémoch KAN-therm.

Vykurovacie a chladiace panely systému KAN-therm Wall sú dostupné v rôznych veľkostiach s rôznymi 
rozostupmi rúrok a viacerými variantmi výplne dosky cez potrubie. Vďaka tejto konfigurácii je inštalácia 
vykurovania a chladenia veľmi jednoduchá aj na stenách s geometricky komplexným povrchom. 
Nepoužívané povrchy stien je možné prekryť dodatočnými sadrovláknitými doskami dostupnými v ponuke 
systému KAN-therm Wall.

6
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625 625 310 310 625 1250
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0
0

1 2 3 4
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Panel č. Názov a číslo panela výška × šírka × hrúbka 
[mm]

Rozchod 
potrubia 

[mm]
Produktové číslo Dĺžka rúrky v 

paneli [m]
Výkon Qn [W]
40/35/20 °C

1 Stenový vykurovací panel s 
potrubím PB 8 × 1 (75%) 2000 × 625 × 15 62,5 1800188005 15,8 92,5

2
Stenový vykurovací panel s 
potrubím PB 8 × 1 (100%) 2000 × 625 × 15 62,5 1800188004 20,4 123,4

3
Stenový vykurovací panel s 
potrubím PB 8 × 1 (100%) 2000 × 310 × 15 77,5 1800188001 8,3 59,3

4 Stenový vykurovací panel s 
potrubím PB 8 × 1 (75%) 2000 × 310 × 15 77,5 1800188002 6,4 44,5

5
Stenový vykurovací panel s 
potrubím PB 8 × 1 (100%) 1000 × 625 × 15 62,5 1800188000 9,4 61,7

6
Stenový vykurovací panel s 
potrubím PB 8 × 1 (100%) 625 × 1250 × 15 62,5 1800188006 11,8 77,1

VOLITEĽNÉ Doplnkový stenový panel – 
krycia doska bez drážok 2000 × 625 × 15 — 1800188007 — —

VOLITEĽNÉ
Stenový vykurovací panel - 
vynikajúce prekrytie tyčami 

bez krovu
2000 × 625 × 15 62,5 1800188003 — —

V každej vykurovacej/chladiacej doske sa nachádzajú nadbytočné rúrky, takzvané servisné sekcie, ktoré 
ju umožňujú hydraulicky pripojiť k väčšej vykurovacej/chladiacej inštalácii. Servisné sekcie sa nachádzajú 
v spodnej časti dosky. Na hydraulické pripojenie jednotlivých dosiek do väčšej inštalácie predĺžte servisné 
sekcie z drážky a vhodne vyprofilujte smerom k hlavnému potrubiu.
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Technické špecifikácie sadrovláknitých dosiek
Tolerancie pri stálej vlhkosti pre dosky štandardných rozmerov
Dĺžka, šírka ±1 mm

Rozdiel uhlopriečok ≤ 2 mm

Hrúbka: 15 ± 0,3 mm

Hustota, mechanické parametre
Hustota dosky 1150 ± 50 kg/m³

Rýchlosť prenosu vodnej pary (μ) 13

Prenos tepla λ 0,32 W/mK

Tepelná kapacita 1,1 kJ/kgK

Stupeň tvrdosti podľa Brinella 30 N/mm²

Vstrebateľnosť po 24 h < 2%

Koeficient dĺžkovej tepelnej rozťažnosti 0,001%/K

Rozťažnosť pri 30% relatívnej vlhkosti vzduchu a 20 °C 0,25 mm/m

Vlhkosť pri 65% relatívnej vlhkosti vzduchu a 20 °C 1,3%

Požiarna klasifikácia podľa PN EU A 2

pH koeficient 7-8

Rozsah použitia
Vykurovacie a chladiace dosky je možné použiť v akejkoľvek konštrukčnej zostave, od pivníc po 
podkrovia, vrátane:

 — oceľových alebo drevotrieskových stien,
 — panelových stien v bytoch,
 — vonkajších stien,
 — ohňovzdorných stien,
 — krytov/stien šácht
 — obkladov stien (vonkajších aj vnútorných),
 — suchých omietok,
 — v prípade kompozitných dosiek – na vykurovanie,
 — stropov,
 — obkladov stropov,
 — podkroví (obkladov stropov, šikmých stropov a kolenných stien).

Systémové dosky KAN-therm Wall je tiež možné použiť ako viacúčelové ohňovzdorné konštrukčné bariéry 
a ako povrchové vykurovacie dosky do miestností so zvýšenou vlhkosťou.
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 6 Protipožiarna ochrana
Sadrovláknité dosky s hrúbkou 15mm schválené Európskou organizáciou pre technické osvedčovanie ETA 
03/0050 sú klasifikované ako nehorľavý stavebný materiál triedy A2 s1 d0, v súlade s normou EN 13501-1.

Areas of application Kategória

1 Miestnosti a chodby v obytných budovách, hotelové izby s kúpeľňami. A2, A3

2 Miestnosti a chodby v kancelárskych budovách a klinikách. B1

Predajné priestory do 50 m2, základné plochy v obytných, kancelárskych a podobných budovách. D1

3 Chodby v hoteloch, domovoch dôchodcov, internátnych školách a operačných sálach bez ťažkého 
vybavenia. B2

Miestnosti so stolmi, napr. učebne, kaviarne, reštaurácie, jedálne, čitárne a čakárne. C1

4 Chodby v nemocniciach, detských jasliach, alebo napr. ošetrovniach a operačných sálach s ťažkým 
vybavením. B3

Miestnosti pre väčší počet osôb, ako napr. koncertné a rokovacie siene, školy, kostoly, kiná, 
divadlá, zasadacie miestnosti a pod. C2

Miestnosti s nepretržitým pohybom, ako napr. múzeá, výstavné siene, úžitkové budovy, hotely. C3

Miestnosti pre väčší počet osôb, ako napr. kostoly, kiná, divadlá a zasadacie miestnosti. C5

Športové haly, tanečné haly, telocvične, javiská. C4

Predajné miestnosti a trhy. D2

Preprava a skladovanie
V závislosti na objednávke sú sadrovláknité dosky KAN-therm Wall dodávané na paletách alebo podložkách. 
Pokiaľ nie je dohodnuté inak, sadrovláknité dosky sa dodávajú na paletách, zabalené vo fólii, aby nedošlo 
k ich navlhnutiu a kontaminácii.
Pri skladovaní dosiek zohľadnite nosnosť stropu za predpokladu, že hustota dosiek je cca 1150 ± 50 kg/m³.

Sadrovláknité dosky by sa mali skladovať vo vodorovnej polohe na rovnej a suchej podlahe a nevystavovať sa 
vlhkosti, najmä dažďu.
Zvlhnuté dosky je možné použiť až po úplnom vyschnutí. Počas ukladania dosiek si zvoľte rovnú podlahu. 
Skladovanie dosiek v zvislej polohe ich môže zdeformovať a poškodiť rohy.

Pozor!
Dosky prenášajte vo vodorovnej polohe na vysokozdvižnom vozíku, alebo inom manipulačnom zariadení. 
Jednotlivé dosky prenášajte iba v zvislej polohe.
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Montáž
Suchá konštrukcia systému KAN-therm Wall sa realizuje upevnením vykurovacích/chladiacich dosiek na 
špeciálnu kovovú alebo drevenú nosnú konštrukciu. Môžete ich nalepiť aj priamo na povrch steny – v 
takom prípade musí byť podklad rovný. 

Podporné konštrukcie stien a stropov.
Podporné konštrukcie môžu byť zhotovené z drevených (lišty, trámová konštrukcia) alebo oceľových 
profilov. Ak sa pri montáži používajú držiaky, podporná konštrukcia nesmie byť ohybná. V prípade potreby 
konštrukciu spevnite. Podporná konštrukcia musí mať dobrý kontakt so sadrovláknitými doskami systému 
KAN-therm Wall. Kontakt pri krajoch dosiek musí byť minimálne 15 mm.

Drevená podporná konštrukcia musí byť vhodná na stavebné účely a počas montáže musí byť suchá.

Používajte iba oceľové profily s ochranou proti korózii. Ich minimálna hrúbka musí byť 0,6 mm a musia 
spĺňať požiadavky noriem EN 14195 a 13964.

Spojovacie prvky a ich okolie musia byť taktiež chránené proti korózii.

Maximálne rozostupy podporných konštrukcií sadrovláknitých dosiek sú pre každé použitie uvedené v 
tabuľke nižšie.

Tab. 12. Rozostupy pre sadrovláknité dosky Fermacell s hrúbkou 15 mm

Oblasť použitia
(druh konštrukcie)

Trieda použitia,
vrátane vlhkosti vzduchu

Maximálny priestor pre osi
podporné lišty /

podporné profily v mm

Vertikálne oblasti (deliace steny, obklady stien) — 313

Obklady stropov,  
striech a podhľadov

Miestnosti v domoch 1) 400

Konštrukcia a/alebo dočasné použitie v 
oblastiach s vysokou vlhkosťou vzduchu 

2)
350

1) Napr. vlhké miestnosti v domoch a obytných budovách alebo miestnosti s dočasne zvýšenou vlhkosťou vzduchu.
2) Napr. pri mokrom potere alebo sadre, ale nie v miestnostiach s trvalo zvýšenou vlhkosťou vzduchu (napr. mokré miestnosti a pod.).
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Hraničné podmienky
 — priestor na dodanú zostavu platí bez ohľadu na smer zostavy,
 — obklady sa nesmú preťažovať dodatočnými bremenami (napr. izolačnými materiálmi),
 — bodové zaťaženie do 0,06 kN (na základe DIN 18181:2008-10) platí pre každý meter šírky na každej 

jednotlivej doske.
 — Pri protipožiarnej ochrane dodržujte vzdialenosti uvedené v príslušných protipožiarnych certifikátoch.

Ak je podporná konštrukcia umiestnená na stene, musí viesť popri pozdĺžnom kraji stenovej dosky.

Ak je vyžadovaná stropná montáž, drevená alebo kovová konštrukcia musí viesť po zvislom kraji stenovej 
dosky. Ak je stropné upevnenie podporných profilov paralelné k pozdĺžnemu kraju dosky, počas prevádzky 
sa doska môže prehýbať.

62,562,562,5

b

a

a

a

b

Schemat mocowania ościeżnicy do konstrukcji nośnej (wymiary w cm)

1.  Profil UW

2. Profil CW

3. Profil CW lub profil UA usztywniający

3a. Profil usztywniający UA

3b. Kątownik łączeniowy UA

4. Rygiel UW

5. Ościeżnica

6. Łącznik  

maks

Obr. 39. Schéma montáže rámu 
k podpornej konštrukcii (rozmery 
v cm).

1. UW profil.
2. CW profil.
3. CW alebo UA spevňovací 
profil.
3a. UA spevňovací profil.
3b. UA štvorec.
4. UW západka.
5. Rám.
6. Spojka.

Pri použití drevenej podpornej konštrukcie vykurovacích a chladiacich dosiek KAN-therm Wall dodržujte 
pri suchej metóde nasledujúce odporúčania:

 — Drevo musí byť vhodné na drevené konštrukcie a počas montáže suché.
 — Minimálny prierez líšt musí byť 30 × 50 mm.
 — Konštrukcia dreveného rámu sa nesmie prehýbať.
 — Vzdialenosť osí ložiskovej konštrukcie nesmie prekročiť 313 mm.

Pri použití oceľovej podpornej konštrukcie vykurovacích a chladiacich dosiek KAN-therm Wall dodržujte 
pri suchej metóde nasledujúce odporúčania:

 — Všetky kovové profily a spojovacie prvky musia byť chránené proti korózii.
 — Rám musí byť vyhotovený v súlade s DIN 18182.
 — Plechy použité v kovových profiloch musia mať hrúbku 0,6 mm – 0,7 mm.
 — C a U profily pripevnite vertikálne k stene a k prednej časti.

 6 Podrobnosti o konštrukcii sú uvedené v technickej dokumentácii výrobcov profilov.
 6 Pozor!

Pri montáži vykurovacích a chladiacich dosiek systému KAN-therm Wall nie je možné vytvoriť priečne 
medzery. Bočný posun nesmie byť menší ako 30 cm.
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Stropné obklady zo sadrovláknitých dosiek
Pri montáži stropov pripravte nosné prvky konštrukcie podľa nasledujúcej tabuľky. Parametre ostatných 
nosných konštrukcií vypočítajte tak, aby neprekročili prípustný priehyb, ktorý je 1/500 vzdialenosti. V 
tabuľke nižšie je uvedená prípustná výchylka. Vzdialenosti nosných profilov alebo nosných líšt závisia od 
hrúbky dosky.

 

 

max� 350 – 400 [mm]

v závislosti od účelu miestnosti/vlhkosti vo 
vnútri (pozri tabuľku „Osová vzdialenosť nosnej 
konštrukcie pre montáž 15 mm sadrovláknitých 
dosiek Fermacell“)

Rozsah:
Nosný profil a lišty podľa 
tabuľky

Rozostup podper:
Hlavný profil a lišty 
podľa tabuľky

Tab. 13. Rozostupy a prierezy profilov a líšt pre obklady stropov a podhľadov

Rozmery podpornej konštrukcie [mm]
Povolená vzdialenosť v mm [1] 
pri maximálnom zaťažení [4]

Do 15 kg/m² Do 30 kg/m² Do 50 kg/m²

Profily z oceľového plechu [2]

Hlavný profil CD 60 × 27 × 0,6 900 750 600

Podporný profil CD 60 × 27 × 0,6 1000 1000 750

Drevené lišty (šírka × výška)

Pripevnenie hlavných líšt
priamo

48 × 24 

50 × 30 

60 × 40

750 

850 

1000

650 

750 

850

600 

600 

700

Závesné hlavné lišty 30 × 50 [3] 
40 × 60

1000 

1200

850 

1000

700 

850

Podporné lišty
48 × 24 

50 × 30 

60 × 40

700 

850 

1100

600 

750 

1000

500 

600 

900
[1]  Vzdialenosť profilov alebo hlavných líšt znamená vzdialenosť medzi závesmi a v prípade profilov alebo podporných líšt osovú vzdialenosť profilov alebo nosných 

líšt, viď obr. vyššie.
[2] Bežne dostupné profily z oceľového plechu (podľa DIN EN 18182 alebo DIN EN 14195).
[3] Iba v súvislosti s podpornými lištami, 50 mm na šírku a 30 mm na výšku.
[4] Pri určovaní celkovej nosnosti zohľadnite prípadné dodatočné zaťaženie, napríklad osvetlenie alebo zabudované prvky.
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Jednotlivé prvky nosnej konštrukcie spojte pomocou špeciálnych odporúčaných spojovacích prvkov: 
skrutiek alebo závitových klincov priskrutkovaných priečne, alebo držiakov v prípade dreva (DIN EN 1050-
3) a špeciálnych tvaroviek v prípade oceľových profilov.

Na prípravu podhľadov použite bežne dostupné tvarovky, ako napríklad závesy Nonius, železné pásy s 
otvormi alebo drážkami, drôty alebo závitové tyče.

Na montáž podpornej konštrukcie na masívny strop použite certifikované hmoždinky odporúčané pre 
vysoké zaťaženie.

Prierez závesov by mal byť prispôsobený tak, aby zabezpečil statickú bezpečnosť podhľadu. Vyššie uvedené 
pokyny dodržiavajte v súvislosti s protipožiarnymi konštrukciami a konštrukciami s dvojitým obložením.

Montážne prvky a vzdialenosť kotvenia
Vykurovacie a chladiace dosky možno pripevniť priamo na podpornú konštrukciu pomocou:

 — skrutiek na oceľovú podpornú konštrukciu (obr. 1),
 — skrutiek na drevenú podpornú konštrukciu (obr. 1),
 — držiakov na drevenú podpornú konštrukciu (obr. 2),
 — držiakov na sadrovláknité dosky (dvojité obloženie) (obr. 3).

1 2 3

Pripevnenie dosiek pomocou skrutiek a držiakov
Zvláštnosťou dosiek systému KAN-therm Wall (sadrovláknitých) je, že ich možno upevniť k podpornej 
konštrukcii pomocou skrutiek a konzol namontovaných priamo na okrajoch dosky (cca 10 mm) bez toho, 
aby došlo k ich porušeniu.

V prípade oceľovej konštrukcie z oceľových profilov (hrúbka 0,7 mm) priskrutkujte sadrovláknité dosky 
pomocou na to určených samorezných skrutiek bez vŕtania otvorov. Použitie iných skrutiek môže 
skomplikovať montáž dosky. Skrutky skrutkujte pomocou elektrickej vŕtačky (výkon 350 W, rýchlosť 0-4000 
ot/min) alebo bežnej vŕtačky so samorezným hrotom. V prípade profilov vyrobených z hrubšieho plechu, 
napr. vystužovacích profilov, použite samorezné skrutky s vŕtacím hrotom.

V prípade drevenej konštrukcie pripevnite sadrovláknité dosky pomocou špeciálnych skrutiek. Pri drevených 
nosných konštrukciách je oveľa jednoduchšie a rýchlejšie upevniť dosky pomocou držiakov.

Pri upevňovaní dosiek dodržujte pravidlo, že aspoň 2 rovnobežné hrany dosiek upevňujte na podpornú 
konštrukciu. Všetky upevňovacie prvky zaskrutkujte dostatočne hlboko do sadrovláknitej dosky a vyplňte 
škárovacou hmotou.

Dosky upevnite tak, aby sa nenapínali. Pri upevňovaní dosiek dodržujte poradie upevňovania na nosných 
osiach konštrukcie – začnite od stredu dosky a postupujte smerom k okraju alebo ich upevňujte od jedného 
okraja k druhému.
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 6 Pozor!
Dosky nezačínajte upevňovať v rohoch,a potom v ostatných častiach, ale postupne od jednej strany k 
druhej.

Pri dvojvrstvovom obložení je možné upevniť vonkajšiu vrstvu dosiek pomocou držiakov alebo skrutiek 
priamo na prvú vrstvu bez ohľadu na podpornú konštrukciu. Vonkajšiu vrstvu dosiek upevňujte pomocou 
posunu spojov (≥ 20 cm). Na spájanie sadrovláknitých dosiek používajte držiaky – rozperné spony s 
hrúbkou drôtu ≥ 1,5 mm a skráteným ramenom. Držiak musí mať ramená o 2-3 mm kratšie ako je celková 
hrúbka oboch vrstiev dosiek. Vzdialenosti držiakov a skrutiek sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Tab. 14. Vzdialenosť a použitie upevňovacích prvkov pre nenosné drevotrieskové steny na 1 m² drevotrieskovej 
steny so sadrovláknitými doskami

Hrúbka dosky/konštrukcia

Držiaky – spony
(pozinkované a impregnované živicou) 

d ≥ 1,5 mm, šírka rámu ≥ 10 mm
Samorezné skrutky Fermacell 

d = 3,9 mm

Dĺžka
[mm]

Rozpätie
[cm]

Použitie
[ks/m²]

Dĺžka
[mm]

Rozpätie
[cm]

Použitie
[ks/m²]

Kov – jednovrstvový obklad
15 mm — — — 30 25 20

Kov – dvojvrstvový obklad/druhá vrstva 
pripevnená ku konštrukcii
Prvá vrstva: 12,5 mm alebo 15 mm 
Druhá vrstva: 10 mm, 12,5 mm alebo 15 mm

—

—

—

—

—

—

30

40

40

25

12

20

Drevo – jednovrstvový obklad
15 mm ≥ 44 20 24 40 25 20

Drevo – dvojvrstvový obklad/druhá vrstva 
pripevnená ku konštrukcii
Prvá vrstva: 15 mm 
Druhá vrstva: 12,5 mm alebo 15 mm

≥ 44
≥ 60

40

20

12

24

40

40

40

25

12

20

Tab. 15. Rozpätie a použitie upevňovacích prvkov v stropných konštrukciách so sadrovláknitými doskami na m² stropu

Hrúbka dosky/konštrukcia

Držiaky – spony
(pozinkované a impregnované živicou)

d ≥ 1,5 mm, šírka rámu ≥ 10 mm
Samorezné skrutky Fermacell 

d = 3,9 mm

Dĺžka
[mm]

Rozpätie
[cm]

Použitie
[ks/m²]

Dĺžka
[mm]

Rozpätie
[cm]

Použitie
[ks/m²]

Kov – jednovrstvový obklad
15 mm — — — 30 20 16

Kov – dvojvrstvový obklad/druhá vrstva 
pripevnená ku konštrukcii
Prvá vrstva: 12,5 mm alebo 15 mm
Druhá vrstva: 10 mm, 12,5 mm alebo 15 mm

—

—

—

—

—

—

30

40

30

20

12

16

Drevo – jednovrstvový obklad
15 mm ≥ 44 15 20 40 20 16

Drevo – dvojvrstvový obklad/druhá vrstva 
pripevnená ku konštrukcii
Prvá vrstva: 15 mm
Druhá vrstva: 12,5 mm alebo 15 mm

≥ 44
≥ 60

30

15

12

22

40
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Pripevňovanie dosiek na hladké povrchy
Požiadavky na povrch
Povrch musí byť suchý a tvrdý, dostatočne pevný, izolovaný od vlhkosti, chránený pred možným navlhnutím 
a nesmie sa zmršťovať. Povrch nemôže byť z hliny. V prípade tvrdých pien by ste sa mali poradiť s výrobcom.

Pred pripevnením dosiek zoškrabte uvoľnenú omietku, staré nátery, zvyšky tapiet, lepidlo na tapety, 
obkladový olej a nečistoty. Pri použití liateho asfaltu/vlhkého poteru, môžete s montážou sadrovláknitých 
dosiek pomocou sadrového lepidla a poteru začať až po jeho vytvrdnutí.

Vďaka špeciálnym vlastnostiam sadrového lepidla si povrch, ktorý ľahko absorbuje vlhkosť, napr. pórobetón, 
nevyžaduje žiadne špeciálne počiatočné spracovanie. Malé nerovnosti stien (do 20 mm) môžete vyrovnať 
pomocou sadrového lepidla priamo pri montáži dosky. Pri väčších nerovnostiach vyrovnajte celý povrch.

Ak si nie ste istí nosnosťou povrchu, použite mechanické podpery, ako sú drevené lišty a pod.

Montáž na mierne nerovnom povrchu
Takýto povrch pozostáva najmä z tehál, vápenca a pieskovca, dutých tehál.

Sadrové lepidlo sa nanáša v bodoch na rubovú stranu dosky alebo priamo na stenu. Vzdialenosť bodov/
prúžkov lepidla na sadrovláknitých doskách nesmie presiahnuť 600 mm. Vzdialenosť od pásu k okraju 
dosky nesmie presiahnuť 50 mm.

max. 25 cm

min. 10 mmmax. 50 mm

max. 600 mm

Montáž na úplne rovnom povrchu

Túto metódu zvážte pri montáži na pórobetónové steny alebo povrchy s veľmi rovnými betónovými 
plochami.
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Mierne zriedené sadrové lepidlo nanášajte v pruhoch na rubovú stranu sadrovláknitej dosky tak, aby 
vzdialenosť od pruhu k okraju nebola väčšia ako 50 mm.

Sadrové lepidlo sa nesmie dostať do škár. Vzdialenosť medzi pruhmi pri sadrovláknitých doskách s hrúbkou 
15 mm (d = 10 mm) nesmie presiahnuť 600 mm.

Dosku pokrytú sadrovým lepidlom umiestnite zvislo a zľahka pritlačte na stenu, napr. pritlačením vodováhou.

Pred montážou dosiek pórobetónovú stenu dôkladne očistite, napr. pomocou kefy.

Sadrové lepidlo musí spojiť dosku s povrchom na všetkých miestach. V miestach spojov dosiek v oblasti 
dverí, políc alebo odtokov musia byť dosky úplne pokryté sadrovým lepidlom. Tieto komponenty pripevnite 
k pevnému povrchu. Upevnenie musí byť spojené so stenou.

Tvorba spojov
Spoj je miesto, v ktorom sa spájajú dosky systému KAN-therm Wall a môže byť vyhotovený dvomi spôsobmi: 
ako lepený spoj alebo tmelený spoj. Pri doskách s kolmými hranami je možné využiť oba spôsoby.

Lepený spoj
Sadrovláknité dosky môžete umiestniť až po vyschnutí. Používajte iba sadrové lepidlo Fermacell alebo 
lepidlo na škáry Greenline.

jednovrstvové

dvojvrstvové

spoje
prilepte na
plocho

Pri spájaní sa uistite, že okraje dosky nie sú zaprášené a že pás lepidla je nanesený v strede okraja, nie 
na rám. Pri lepení spojov odporúčame predrezať hrany. Hrany dosiek rezaných na mieste zrežte kolmo 
a dokonale vyrovnajte.

Obr. 40. Posúvanie kartuše s objemom 310 ml pozdĺž okraja dosky. V prípade 15 mm dosky vyrežte vývod.



65

Prvá doska je pripevnená k podpornej konštrukcii. Potom za sebou naneste plochý pás lepidla z kartuše 
na zvislú hranu dosky. Druhú dosku pritlačte k prvej. Pri tlačení oboch dosiek je dôležité, aby lepidlo úplne 
vyplnilo spoj (po pritlačení zo spoja vytečie viditeľné množstvo lepidla). Maximálna šírka lepeného spoja 
nesmie presiahnuť 1 mm. Na dosky netlačte až tak, aby ste odstránili všetko lepidlo zo spoja.

V závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu v miestnosti lepidlo vytvrdne po 18-36 hodinách; po vytvrdnutí 
odstráňte prebytok lepidla špachtľou alebo murárskou lyžicou. Následne vyplňte spoje a upevňovacie 
prvky v doskách škárovacou hmotou na povrchy.

Tmelený spoj
Na dosiahnutie spoľahlivého a pevného spojenia dosiek s kolmými hranami pomocou tmelu, vyplňte 
sadrovláknité dosky špeciálnym škárovacím tmelom, napr. od spoločnosti Fermacell.

5-7 mm

Bez ohľadu na to, či sú sadrovláknité dosky pripevnené k podpornej konštrukcii pomocou skrutiek alebo 
držiakov – spôn, zabezpečte správnu šírku škár medzi nimi. V prípade vykurovacej a chladiacej dosky 
KAN-therm Wall s hrúbkou 15 mm musí byť hrúbka spoja 7-10 mm.

Spoje vyplňte škárovacím tmelom bez použitia výstužnej pásky (s výnimkou omietania tenkou vrstvou 
štrukturálnej omietky, pod ktorou je potrebné škáru vystužiť páskou).

Hlavy skrutiek alebo držiaky – spony zatmeľujte rovnakým materiálom.

Pred tmelením spoje nesmú byť zaprášené. S tmelením môžete začať až po vyschnutí dosiek, t. j. vlhkosti 
pochádzajúcej zo stavebnej konštrukcie. Ak v miestnosti plánujete práce s mokrým poterom alebo 
omietkou, dosky spájajte až po ich vyschnutí.

Spoj sa vyhotovuje v dvoch krokoch: počiatočné tmelenie a konečné tmelenie. Konečné tmelenie sa môže 
vykonať až po zaschnutí prvej vrstvy tmelu.
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Škárovací tmel tlačte do škár medzi doskami, kým nie sú úplne plné. Na dosiahnutie spojenia z oboch strán 
naneste hmotu na jeden okraj dosky a potom ju roztiahnite na opačný okraj. Týmto spôsobom zatmelíte 
hlavy tvaroviek a rôzne praskliny. Prípadné nerovnosti je možné vybrúsiť (pomocou brúsnej sieťky alebo 
brúsneho papiera typu 60) po zaschnutí tmelu naneseného v prvej fáze. Po odstránení brúsneho prachu 
z povrchu prejdite k záverečnému tmeleniu.

Medzery a spoje
Medzery a spoje zohľadnite už vo fáze návrhu projektu. Dodržiavajte tieto konštrukčné a projektové zásady:

 — Dilatačné medzery v stenách navrhujte tak, aby nadväzovali na dilatačné medzery.
 — Vytvorené dilatačné medzery označujte na povrchoch stien každých 10 m podľa DIN 18181 v pozdĺžnom 

aj priečnom smere.
 — Spojenia so stropom a stenami realizujte pomocou posuvného spojenia.
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Posuvné spojenie
Spojenie vykurovacích a chladiacich stenových dosiek s okolitými povrchmi by malo byť posuvné. 
Kompenzuje sa tak tepelná rozťažnosť stenových prvkov. V posuvnom spoji je viditeľný spojovací profil. 
Prednú hranu sadrovláknitých dosiek možno zakryť okrajovým profilom.

A A≥15 mm

1 2

4 5 6 7 9

8

3 10
Obr. 41. Posuvný spoj v stene.

1. Vonkajšia stena
2. Neaktívna plocha steny
3. Ohnutý CW profil, 
pozinkovaný.
4. Ohybný uzáver.
5. Spojovací profil.
6. Doplnková sadrovláknitá 
doska.
7. Rýchlomontážna skrutka.
8. Tepelná izolácia.
9. Potrubie KAN-therm,  
PB 8 × 1 mm.
10. KAN-therm Wall
vykurovacia a chladiaca doska

A Rozsah pohybu 15 mm.

Otvorená medzera
Otvorená medzera sa môže použiť na oddelenie krytu, na dekoratívne účely, alebo na oddelenie zúžení. 
Medzeru možno zakryť profilom.

≥20 mm

1 2 3

Obr. 42. Otvorená medzera.

1. KAN-therm Wall doska 
na stenové vykurovanie 
a chladenie.
2. Rohový profil alebo jeho 
alternatíva.
3. Podporný profil.
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Dilatačná medzera
V dilatačnej medzere je potrebné oddeliť celú konštrukciu steny. Používa sa na zakrytie konštrukčných 
medzier, alebo keď je potrebné rozdeliť stenu na úseky. Vykurovacie a chladiace dosky KAN-therm Wall 
inštalované suchou metódou takto oddeľujte každých 10 m.

1

2

3 4

Obr. 43. Dilatačná medzera.

1. Pružná izolačná vložka 

(napr. minerálny materiál)
2. Podporný profil.
3. KAN-therm Wall doska na 
stenové vykurovanie a chladenie.
4. Profil medzery.

Príprava povrchu na povrchovú úpravu
Pred nanesením farby, tapety alebo obkladačiek si overte stav povrchu. Povrch dosky so spojmi musí byť 
suchý, nepoškodený, bez škvŕn a prachu. Okrem toho je potrebné:

 — odstrániť zvyšky sadry a omietky,
 — všetky spoje vyplňte škárovacou hmotou, povrchovým tmelom alebo sadrovou výplňou na povrchové 

škárovanie,
 — skontrolujte, či sú všetky zaškárované plochy hladké – v prípade potreby ich prebrúste.

Sadrovláknité dosky sú impregnované prostriedkom proti dažďu. Dodatočná impregnácia alebo nanesenie 
ďalšej vrstvy je potrebné len vtedy, ak to vzhľadom na sadrový povrch odporúča výrobca prípravku na 
povrchovú úpravu , napr. v prípade tenkovrstvových omietok alebo štrukturálnych náterov farbou alebo 
lepidlom. V takom prípade použite nízkovlhčené základné nátery na murivo. Pri viacvrstvových systémoch 
dodržiavajte čas sušenia odporúčaný výrobcom.

Podmienky na mieste
Zabezpečte, aby vlhkosť sadrovláknitých dosiek neprekročila 1,3 %. Dosky navlhnú do tejto miery za 48 
hodín, ak sa vlhkosť vzduchu v miestnosti drží pod 70 % a teplota je vyššia ako 15 °C. Všetky potery 
a omietky musia byť suché. Na povrchoch dosiek nesmie byť prach.

Konečnú povrchovú úpravu sadrovláknitých dosiek systému KAN-therm Wall (natieranie farbami, 
tapetovanie, nanášanie omietky alebo obkladanie) vykonajte v súlade s odporúčaniami spoločnosti 
Fermacell.

 6 Pozor!
Pred konečnou povrchovou úpravou sadrovláknitých dosiek systému KAN-therm Wall (maľovanie, 
nanášanie tapiet) je potrebné:

 — vytvoriť hydraulické pripojenie pre vykurovacie a chladiace dosky,
 — prepláchnuť, naplniť a odvzdušniť potrubný systém v doskách,
 — vykonať skúšku tesnosti vykurovacieho a chladiaceho systému.
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Určenie polohy vykurovacích potrubí
Polohu vykurovacieho potrubia možno zistiť pomocou teplocitlivej fólie počas vykurovania. Fóliu umiestnite 
na povrch a zapnite stenové vykurovanie. Teplocitlivé fólie je možné použiť opakovane.

Hydraulické pripojenie dosiek systému KAN-therm Wall
Pre správne informácie o konštrukcii vykurovacích a chladiacich sadrovláknitých dosiek systému 
KAN-therm Wall je potrebný návrh umiestnenia dosiek na základe architektonického projektu (konzultácie 
s architektom) a prípadné rokovania s investorom týkajúce sa doplnkového vybavenia a nábytku, napr. 
obrazov, políc, vysokého nábytku atď. Na základe získaných informácií určite aktívne oblasti vykurovania 
a chladenia.

Účinnosti sadrovláknitých dosiek systému KAN-therm Wall sú uvedené v tabuľkách účinnosti systému 
KAN-therm Wall v prílohe tohto dokumentu.

Tabuľky sú k dispozícii aj na webovej stránke KAN.

 6 Pozor!
Maximálna prípustná teplota vykurovacích a chladiacich sadrovláknitých dosiek systému KAN-therm Wall v 
nepretržitej vykurovacej prevádzke je +40 °C. Pri vyšších teplotách sa dosky môžu poškodiť.

Na zabezpečenie tepelného komfortu v miestnosti počas vykurovania systémovými doskami KAN-therm 
Wall je potrebné zohľadniť maximálne prípustné teploty povrchov stien.

Odporúča sa naprojektovať systém tak, aby teplota neprekročila +40 °C.
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Na zabezpečenie optimálnej funkčnosti hydraulického systému vykurovania a chladenia zo sadrovláknitých 
dosiek systému KAN-therm Wall dodržiavajte nasledujúce pokyny:

 — Pri výbere/návrhu inštalácie vykurovacieho systému suchou metódou (systém KAN-therm Wall) zohľadnite, 
že teplota môže klesnúť o 5 °C. Prípustný pokles tlaku pre celú vykurovaciu slučku nesmie presiahnuť 20 
kPa. Z dôvodu vysokých strát tlaku sa odporúča spájať dosky po jednom s celkovou maximálnou dĺžkou 
8 mm potrubia v hodnote 40 rm. Pri dlhších úsekoch, t. j. nad 40 rm, sa odporúča spájať dosky alebo 
sety dosiek pomocou systému Tichelman. Vzhľadom na regulačné možnosti prietokomerov používaných v 
rozdeľovačoch KAN je minimálna dĺžka 8 × 1 mm potrubia priamo pripojeného k jednej slučke rozdeľovača 
(vrátane pripojovacieho potrubia) 30 m (poznámka: neplatí pre rozdeľovače s regulačnými ventilmi).

1

Ø
8
x
1

B BA

30 ≤ L1 + L2 + … ≤ 40 m

Obr. 1 Plocha Veľkosť (mm) Q (W) L (m)

Doska A 100% 2000 × 310 59,3 ≈8,3

Doska B 75% 2000 × 310 44,5 ≈6,4

Ø
8
x
1

2

A B

30 ≤ L1 + L2 + … ≤ 40 m

Obr. 2 Plocha Veľkosť (mm) Q (W) L (m)

Doska A 75% 2000 × 625 92,5 ≈15,6

Doska B 75% 2000 × 310 44,5 ≈6,4
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Ø
8
x
1

A B

3

30 ≤ L1 + L2 + … ≤ 40 m

Obr. 3 Plocha Veľkosť (mm) Q (W) L (m)

Doska A 100% 1000 × 625 61,7 ≈9,4

Doska B 100% 625 × 1250 77,1 ≈11,8

Ø
8
x
1

A B A

4

30 ≤ L1 + L2 + … ≤ 40 m

Obr. 4 Plocha Veľkosť (mm) Q (W) L (m)

Doska A 75% 2000 × 310 44,5 ≈6,4

Doska B 100% 1000 × 625 61,7 ≈9,4

 — Dosky s celkovým menovitým výkonom 1200 W možno pripojiť k jednej slučke Tichelman s rozdeľovačom. 
Pri slučke Tichelman sa odporúča spájať jednotlivé vykurovacie dosky alebo sety vykurovacích dosiek s 
podobnými dĺžkami potrubia – dĺžky jednotlivých dosiek alebo setov dosiek sa nesmú líšiť o viac ako 10 %. Na 
zabezpečenie optimálneho hydraulického nastavenia systému pripojte set vykurovacích dosiek s minimálnou 
celkovou dĺžkou 8 mm potrubia na úrovni 40 mm.

5

A A B C B D E F B

Ø
 
16×2

Ø
 
16×2 Ø

 
16×2 Ø

 
16×2

Ø
 
16×2

ΣØ
n ≈

 m
ax

. 1
20

0 W

L1 + L2 + … ≤ 40 m (platí aj pre sériovo zapojené vykurovacie dosky)

Obr. 5 Plocha Veľkosť (mm) Q (W)
40/35/20°C L (m)

Doska A 100% 2000 × 625 123,4 ≈20,4

Doska B 75% 2000 × 310 44,5 ≈6,4

Doska C 75% 1000 × 625 61,7 ≈9,4

Doska D 100% 625 × 1250 77,1 ≈11,8

Doska E 100% 2000 × 310 59,3 ≈8,3

Doska F 75% 2000 × 625 92,5 ≈15,6
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 — Vykurovacie a chladiace dosky systému KAN-therm Wall pripojte do slučky Tichelman pomocou špeciálnych 
tvaroviek ultraPRESS/Click, ktoré sú k dispozícii v ponuke systému KAN-therm Wall:

 6 Pozor! 
Tvarovky ultraPRESS sú vyrobené technológiou LBP (Leak Before Press - Tečie pred zalisovaním) a spoje 
možno lisovať pomocou čeľustí s profilom U a TH.

Príprava systému na spustenie
Preplachovanie, plnenie a odvzdušňovanie
Aktívne stenové dosky po ich upevnení ihneď prepláchnite. Po naplnení hydraulicky zarovnajte jednotlivé 
pásy potrubí alebo samostatné vykurovacie slučky s priamym pripojením na rozdeľovač vykurovacieho 
systému.

Na odstránenie vzduchových bublín počas odvzdušňovania zabezpečte minimálnu hodnotu objemového 
prúdu. Táto hodnota je 0,35 l/min, čo zodpovedá prietoku 0,2 m/s.

Tlaková skúška tesnosti
Skúšku tesnosti vykonajte po odvzdušnení celého vykurovacieho a chladiaceho systému v súlade s 
protokolom o skúške tesnosti KAN pre povrchové vykurovanie a chladenie. Pri nebezpečenstve mrazu 
prijmite vhodné opatrenia na ochranu potrubia pred zamrznutím a jeho následným poškodením. 
Miestnosť môžete vykurovať, alebo použiť opatrenia proti mrznutiu.

 6 Pozor!
Pred spustením systému vykurovacieho a chladiaceho KAN-therm Wall odvzdušnite potrubie a vykonajte 
skúšku tesnosti celej inštalácie.
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5 Prvky systémov plošného 

vykurovania a chladenia 

KAN-therm
Systém KAN-therm obsahuje všetky prvky nevyhnutné pre montáž systémov plošného vykurovania alebo 
chladenia:

 — vykurovacie/chladiace rúrky,
 — tepelnú izoláciu,
 — systémy upevnenia rúrok,
 — dilatačné prvky (dilatačné pásy a profily),
 — rozdeľovače vykurovacích okruhov,
 — inštalačné skrinky,
 — zariadenia pre reguláciu a automatizáciu
 — obohacujúce prísady do poteru.

Obr. 44. KAN-therm plošné vykurovacie/chladiace prvky.
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5.1 Vykurovacie rúrky KAN-therm
Systém KAN-therm pre všetky typy plošného vykurovania a chladenia dodáva vysokokvalitné polyetylénové 
rúry s antidifúznou bariérou a viacvrstvové polyetylénové rúry.

PERT, potrubia PERT² a bluePERT sú vyrobené z polyetylénacetátového kopolyméru so zvýšenou tepelnou 
odolnosťou a výbornými mechanickými vlastnosťami. Vlastnosti rúr a rozsah ich prevádzkových podmienok 
sú v súlade s normou EN ISO 21003-2.

Rúry PEXC KAN-therm sú vyrobené z polyetylénu s vysokou hustotou podrobeného molekulárnemu 
zosieťovaniu prúdom elektrónov (metóda "c" - fyzikálna metóda, bez chemikálií). Výsledkom takéhoto 
zosieťovania polyetylénovej štruktúry je najoptimálnejšia vysoká odolnosť voči tepelnému a mechanickému 
zaťaženiu. Vlastnosti rúr a rozsah ich prevádzkových podmienok sú v súlade s normou EN ISO 15875-2.

Oba typy potrubí sú vybavené bariérou zabraňujúcou prenikaniu kyslíka do vykurovacej vody cez steny 
potrubia. EVOH (etylénvinylalkohol) náterová bariéra, spĺňa požiadavky DIN 4726, (priepustnosť < 0,10 g 
O₂/m³ × d).

Rúry PERTAL, PERTAL² a bluePERTAL KAN-therm sú zložené z nasledujúcich vrstiev:
 — vnútorná vrstva z PE-RT polyetylénu so zvýšenou odolnosťou voči teplote,
 — stredná vrstva vo forme hliníkového pásu zváraného na tupo laserom,
 — vonkajšia vrstva z PE-RT polyetylénu so zvýšenou teplotnou odolnosťou.

Medzi hliníkovou a plastovou vrstvou je lepiaca spojovacia vrstva, ktorá trvalo spája kov s plastom.

Vlastnosti rúr a rozsah ich prevádzkových podmienok sú v súlade s normou EN ISO 21003.

Polyetylén  
PE-RT1

Spojovacia 
vrstva2

Difúzna  
bariéra (EVOH)3

Spojovacia 
vrstva4

Polyetylén  
PE-RT5

Obr. 45. Konštrukcia rúry bluePERT s vrstvou EVOH
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Polyetylén  
PE-RT1

Spojovacia 
vrstva2

Hliník3

Spojovacia 
vrstva4

Polyetylén  
PE-RT5

Obr. 46. Dizajn bluePERTAL s hliníkovou vrstvou.

Polyetylén  
PE-RT1

Spojovacia 
vrstva2

Hliník3

Spojovacia 
vrstva4

Polyetylén  
PE-RT5

Obr. 47. Konštrukcia rúr PERTAL KAN-therm s hliníkovou vrstvou.
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Polyetylén  
PE-Xc1

Spojovacia 
vrstva2

EVOH vrstva3

Spojovacia 
vrstva4

Polyetylén  
PE-Xc5

Obr. 48. Konštrukcia rúr PEXC s vrstvou EVOH.

Vlastnosti vykurovacích/chladiacich rúr KAN-therm
VLASTNOSŤ Symbol Jednotka PEXC PERT bluePERT PERTAL bluePERTAL

Koeficient lineárnej tepelnej 
rozťažnosti α mm/m × K 0,14 (20 °C) 

0,20 (100 °C) 0,18 0,18 0,025 0,025

Tepelná vodivosť λ W/m × K 0,35 0,41 0,41 0,43 0,43

Minimálny polomer ohybu R
min

5 × D 5 × D 5 × D 5 × D  
3,5 × D*

5 × D  
3,5 × D*

Drsnosť vnútorných stien k mm 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007

Antidifúzna bariéra
EVOH  

(< 0,1 g/
m³ × d)

EVOH  
(< 0,1 g/
m³ × d)

EVOH  
(< 0,1 g/
m³ × d)

Al Al

Max. prevádzkové  
podmienky Tmax /Pmax °C/bar 90/6 90/6 70/6 90/10 70/6

*s použitím pružín na ohýbanie
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Rozmery vykurovacích rúrok KAN-therm

DN

Vonkajší priemer
× hrúbka steny

Vnútorný
priemer

Jednotková
hmotnosť

Objem
vody Dĺžka v kotúči

Farba
mm × mm mm kg/m l/m m

Rúry KAN-therm PB , PERT, PERT² , bluePERT alebo bluePERTAL

8 8 × 1,0 6,0 0,023 0,028 600 Šedá
12 12 × 2,0 8,0 0,071 0,050 80, 200 mliečna, modrá (bluePERT)
14 14 × 2,0 10,0 0,085 0,079 200, 600 mliečna, modrá (bluePERT)

16 16 × 2,0 12,0 0,094 0,113
60, 120, 200, 

240, 480, 600

mliečna, modrá
(bluePERT, bluePERTAL)

16 16 × 2,2 11,6 0,100 0,106 200 mliečna

18 18 × 2,0 14,0 0,113 0,154
60, 120, 200, 

240, 480, 600
mliečna, modrá (bluePERT)

18 18 × 2,5 13,0 0,125 0,133 200 mliečna
20 20 × 2,0 16,0 0,172 0,201 200, 300, 600 mliečna, modrá (bluePERT)
20 20 × 2,8 14,4 0,155 0,163 100 mliečna
25 25 × 2,5 20 0,239 0,314 220 mliečna, modrá (bluePERT)

Rúry KAN-therm PEXC

12 12 × 2,0 8,0 0,071 0,050 200 krémová
14 14 × 2,0 10,0 0,085 0,079 200 krémová
16 16 × 2,0 12,0 0,094 0,113 200 krémová
16 16 × 2,2 11,6 0,102 0,106 200 krémová
18 18 × 2,0 14,0 0,113 0,154 200 krémová
18 18 × 2,5 13,0 0,125 0,133 200 krémová
20 20 × 2,0 16,0 0,141 0,201 200 krémová
20 20 × 2,8 14,4 0,157 0,163 100 krémová
25 25 × 3,5 18,0 0,247 0,254 50 krémová

Rúry KAN-therm PERTAL a PERTAL²

14 14 × 2,0 10 0,102 0,079 200 biela
16 16 × 2,0 12 0,129 0,113 200 biela
16 16 × 2,2 11,6 0,114 0,106 200 biela
20 20 × 2,0 16 0,152 0,201 100 biela
20 20 × 2,8 14,4 0,180 0,163 100 biela
25 25 × 2,5 20 0,239 0,314 50 biela

Prípojky vykurovacieho/chladiaceho potrubia, možnosti opravy
Ak je to možné, vyhýbajte sa spájaniu káblových úsekov do slučky. Je neprijateľné pripojiť potrubia na 
ohyboch. Prípadné poškodenie už položeného potrubia (napr. vŕtaním je možné opraviť vyrezaním 
poškodeného úseku potrubia) kolmo na os potrubia a spojením oboch koncov pomocou zverného spoja 
alebo lisovaním spojom. Oprava už zaliateho potrubia betónom vyžaduje vyrezanie dostatočne dlhej 
medzery.
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Systém KAN-therm ponúka na spájanie kúskov rúrok nerozpojiteľné lisovacie spojky z mosadze alebo PPSU. 
V závislosti od typu potrubia to môžu byť mosadzné spojovacie krúžky (systém KAN-therm Push), spojovacie 
krúžky s PVDF puzdrom (systém KAN-therm ultraLINE) alebo oceľové lisované krúžky KAN-therm ultraPRESS. 
Rozpojiteľné (skrutkové) spoje nie je možné použiť okrem situácie, ak sa takýto spoj umiestni v revíznom 
otvore.

Obr. 49. KAN-therm Push spojka pre rúry PEXC, PERT a bluePERT s priemermi 12 × 2, 14 × 2, 18 × 2, 18 × 2,5, 25 × 3,5 mm.    

Obr. 50. Spojka KAN-therm ultraLINE pre rúry PEXC a PERT² a PERTAL² s priemermi 14 × 2, 16 × 2,2, 20 × 2,8, 25 × 2,5 mm.

Obr. 51. Spojka KAN-therm ultraPRESS pre rúry PERTAL, PEXC, PERT, bluePERT a bluePERTAL, 14×2,16×2,20×2,25×2,5 mm.

Prípojky tohto typu môžu byť umiestnené priamo vo vrstvách poteru a omietky bez použitia ďalších 
izolačných prvkov. Na správne pripojenie je potrebné dodržiavať štandardné pokyny spoločnosti KAN pre 
inštaláciu systémových prvkov KAN-therm Push, ultraLINE a ultraPRESS.

5.2 Rozdeľovače KAN-therm
Rozdeľovače sú prvky, ktoré umožňujú rozvod a reguláciu vykurovacieho alebo chladiaceho média. 
Systém KAN-therm ponúka široký výber: od jednoduchých riešení s regulačnými ventilmi až po moderné 
rozdeľovače s prietokomermi a ventilmi na montáž termoelektrických pohonov pre automatizáciu riadenia.

Pre menšie podlahové inštalácie (do niekoľkých desiatok m²) ponúka systém KAN-therm pohodlný a ekonomický 
model rozdeľovača vykurovacej a chladiacej slučky v kombinácii s čerpadlovým zmiešavacím systémom. Toto 
riešenie je užitočné najmä v zmiešaných systémoch, kde je nízkoteplotné podlahové vykurovanie doplnené 
o radiátorový vykurovací systém napájaný zdrojom s teplotou minimálne 60 °C. KAN-therm ponúka aj nezávislé 
čerpacie skupiny, ktoré možno kombinovať s akýmkoľvek rozdeľovačom podlahového vykurovania systému 
KAN-therm. Pre inštalácie, ktoré vyžadujú vyššie prietoky, najmä pre systémy plošného chladenia, ponúka 
systém KAN-therm modulárne plastové rozdeľovače.

Všetky rozdeľovače vyrobené z kvalitných 1¼" nerezových profilov sú vybavené pripojovacími prípojkami 
s vonkajším závitom ¾" Eurokonus. Rozdeľovače z plastových modulov s profilom 11/4" sú vybavené 
pripojovacími výstupkami s 3/4" alebo 1" vonkajším závitom.
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Inštalačné rozmery rozdeľovačov KAN-therm pre inštalácie plošného 
vykurovania/chladenia
Nerezové rozdeľovače KAN-therm InoxFlow pre plošné vykurovanie/chladenie

50 mm

A
3

2
5

 m
m

B

G3/4”

6
4

 m
m

25 mm

G1”

C

2
3

5
 m

m

8,5
 m

m

1 ¼”

6
4

 м
м 25 мм

C

G1”

G3/4”
B

A

3
2

5
 м

м

2
3

5
 м

м

50 мм

8,5 м
м

1 ¼”

Počet
okruhov

Séria UVN Séria UFN Séria UVS Séria UFS

Rozmery (výš. A × šír. B × hĺb. C)

2 325 × 140 × 84 352 × 140 × 84 325 × 140 × 84 352 × 140 × 84

3 325 × 190 × 84 352 × 190 × 84 325 × 190 × 84 352 × 190 × 84

4 325 × 240 × 84 352 × 240 × 84 325 × 240 × 84 352 × 240 × 84

5 325 × 290 × 84 352 × 290 × 84 325 × 290 × 84 352 × 290 × 84

6 325 × 340 × 84 352 × 340 × 84 325 × 340 × 84 352 × 340 × 84

7 325 × 390 × 84 352 × 390 × 84 325 × 390 × 84 352 × 390 × 84

8 325 × 440 × 84 352 × 440 × 84 325 × 440 × 84 352 × 440 × 84

9 325 × 490 × 84 352 × 490 × 84 325 × 490 × 84 352 × 490 × 84

10 325 × 540 × 84 352 × 540 × 84 325 × 540 × 84 352 × 540 × 84

11 325 × 590 × 84 352 × 590 × 84 325 × 590 × 84 352 × 590 × 84

12 325 × 640 × 84 352 × 640 × 84 325 × 640 × 84 352 × 640 × 84

1 ¼" profil z nehrdzavejúcej ocele s 1" vnútorným závitom
Vzdialenosti medzi pripojovacími násadcami 50 mm 
Vzdialenosť medzi nosníkmi rozdeľovačov 235 mm

Sa
da

 o
bs

ah
uj

e: –  pripojovacie prípojky s 
vonkajším závitom ¾”;

–  regulačné ventily v hornom 
nosníku;

–  súprava upevňovacích 
príchytiek s vložkou 
tlmiacou vibrácie.

–  pripojovacie prípojky s 
vonkajším závitom ¾”;

–  regulačné a meracie ventily 
(prietokomery) v hornom 
nosníku;

–  súprava upevňovacích 
príchytiek s vložkou 
tlmiacou vibrácie.

–  pripojovacie prípojky s 
vonkajším závitom ¾”;

–  regulačné ventily v hornom 
nosníku;

–  uzatváracie ventily pre 
elektrické servopohony s 
uzávermi;

–  súprava upevňovacích 
príchytiek s vložkou 
tlmiacou vibrácie.

–  pripojovacie prípojky s 
vonkajším závitom ¾”;

–  regulačné a meracie ventily 
(prietokomery) v hornom 
nosníku;

–  uzatváracie ventily pre 
elektrické servopohony s 
uzávermi;

–  súprava upevňovacích 
príchytiek s vložkou 
tlmiacou vibrácie.
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5.3 Inštalačné skrinky KAN-therm
Rozdeľovače pre plošné vykurovanie/chladenie by sa mali montovať do špeciálnych inštalačných skríň, ktoré 
sú dostupné v nadomietkovej a podomietkovej verzii, ako aj bezrámové Slim+.

Konštrukcia skriniek pre inštalácie plošného vykurovania/chladenia umožňuje inštaláciu rozdeľovačov 
so zmiešavacím systémom aj bez neho. Skrinky tiež poskytujú miesto na montáž prvkov automatizácie 
riadenia (napr. elektrických líšt). Môžu byť namontované pomocou skrutiek priskrutkovaných na špeciálnu 
lištu alebo zavesením na štandardnú DIN lištu. Obe koľajnice sú podľa typu inštalačnej skrine umiestnené 
v hornej časti ich konštrukcie.

Podomietkové skrine systému KAN-therm majú možnosť nastavenia ako výšky nad úrovňou podlahy 
(predĺženie na nohy), tak aj hĺbky skrine (predĺženie čela).

Upozorňujeme, že v prípade inštalácie rozdeľovača so zmiešavacou jednotkou sa vyžaduje hĺbka skrinky 
> 120 mm. 

Rozmery a výber skriniek podľa typu rozdeľovača, základného príslušenstva a spôsobu pripojenia je 
uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Tab. 17. Výber inštalačných skríň pre plošné vykurovanie/chladenie v závislosti od typu rozdeľovača a základnej výbavy

Typ skrinky Code
Rozdeľovač InoxFlow (max. počet výstupov)

STD KPL OPT +GP H KPL 
+GP 3D

OPT 
+GP 3D

Slim+ 450 1414183018 7 2 4 x x x

Slim+ 550 1414183019 9 4 6 x 3 2

Slim+ 700 1414183020 12 7 9 4 6 5

Slim+ 850 1414183021 12 10 12 7 9 8

Slim+ 1000 1414183022 12 12 12 10 12 11

Slim+ 1200 1414183023 12 12 12 12 12 12

SWP-OP 10/3 1446117003 9 5 6 x 4 3

SWP-OP 13/7 1446117004 12 9 10 5 8 7

SWP-OP 15/10 1446117005 12 12 12 8 11 10

SWN-OP 10/3 1446180000 9 5 6 x 4 3

SWN-OP 13/7 1446180001 12 9 10 5 8 7

SWN-OP 15/10 1446180002 12 12 12 8 11 10
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5.4 Systémy upevnenia vykurovacích rúrok v 
systémoch plošného vykurovania a chladenia 
KAN-therm
Systém KAN-therm ponúka veľký výber spôsobov montáže vykurovacieho potrubia, čo umožňuje výstavbu 
rôznych typov inštalácií plošného vykurovania a chladenia, vykonávaných mokrým aj suchým spôsobom.

Systém KAN-therm Tacker
Rúrky sa pripevňujú priamo k tepelnej izolácii KAN-therm Tacker pomocou plastových sponiek, ručne 
alebo pomocou špeciálneho náradia - tackera (dve verzie - hliníková a plastová). Vrchná vrstva izolácie 
je spevnená kompozitnou vrstvou fólie, ktorá zaručuje lepšie osadenie sponiek a oddelenie izolácie od 
poteru. Systém sa používa v prípade sálavých systémov vyhotovených mokrým spôsobom.

Upevňovacie prvky
 — sponky na upevnenie rúrok s priemerom 14-18 mm a 14-20 mm.

Systém KAN-therm Rail
Rúrky sa umiestňujú v profilovaných plastových lištách (so vzdialenosťou 5 cm). Lišty sa pripevňujú ihlicami 
k izolácii alebo pomocou rozperných hmoždiniek k stavebným priečkam (napr. v prípade stenového 
ohrievania). Ako izoláciu treba použiť izolačné dosky potiahnuté metalizovanou alebo laminovanou fóliou 
systému KAN-therm Tacker. Lišty Rail sa používajú v prípade sálavých systémov vyrobených mokrým aj 
suchým spôsobom (vykurovanie podláh na nosníkoch). Používa sa tiež na upevnenie rúrok v systémoch 
ohrievania vonkajších plôch (lišty sú zakotvené do zeme).

Upevňovacie prvky
 — plastové lišty (korýtkové) na upevnenie rúrok s priemermi: 

16 mm - s dĺžkou 2 m. 
18 mm - s dĺžkou 2 m. 
20 mm - s dĺžkou 3 m.

 — modulové plastové zoznamy na zabezpečenie priemermi rúr: 
12 - 17 mm - s dĺžkou 0,2 m. 
16 - 17 mm - s dĺžkou 0,5 m. 
12 - 22 mm - s dĺžkou 0,5 m. 
25 mm - s dĺžkou 0,5 m. 
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8 Preberacie formuláre

V tejto kapitole sú znázornené vzory preberacích formulárov:
 — Protokol o tlakovej skúške systému
 — Protokol o nahrievaní poteru
 — Protokol o vykonaní hydraulickej regulácie

8.1 Protokol o tlakovej skúške systému

Dátum testu Podpis objednávateľa Podpis zhotoviteľa

www.kan‑therm.com

PROTOKOL

Výsledok testu:  POZITÍVNY NEGATÍVNY

Skúška tesnosti systémov KAN-therm 
Médium: stlačený vzduch

Investor:

Názov/adresa:

Zhotoviteľ inštalácie:

Poschodie/miestnosť:

Názov systému:

Všetky potrubia musia byť uzavreté kovovými zátkami, uzávermi, vložkami, plastovými uzávermi alebo slepými prírubami.
Spotrebiče, tlakové nádoby alebo ohrievače vody sú odpojené od potrubia. Bola vykonaná vizuálna kontrola správneho vyhotovenia. Vzduch použitý na 
skúšku musí byť bez oleja. V prípade systému KAN-therm Steel by mal byť stlačený vzduch tiež bez vlhkosti. Maximálny skúšobný tlak 3 bary (0,3 MPa). 
Okolitá teplota testovaného systému by sa nemala meniť (max. +/- 3 °C). Prípadné zistené netesnosti možno zistiť akusticky alebo vizuálne pomocou 
penivej kvapaliny (schválenej technickým oddelením spoločnosti KAN). Do objemu potrubia 100 litrov je doba skúšky najmenej 30 minút; pri každých 
ďalších 100 litroch sa doba skúšky musí predĺžiť o 10 minút.

Kapacita potrubia ................ L  Čas trvania ................ min

TLAKOVÁ SKÚŠKA
Skúšobný tlak

Boli počas vizuálnej kontroly zistené  
netesnosti? Odhalila skúška zmenu tlaku?

110 mbar ÁNO NO ÁNO NO

ZÁŤAŽOVÁ SKÚŠKA SO ZVÝŠENÝM TLAKOM

Skúšobný tlak Čas trvania Odhalil test pokles tlaku?
≤DN50 maximum 3 bar

>DN50 maximum 1,5 bar
10 min ÁNO NO

ZHRNUTIE:
Dátum testu: Okolitá teplota:
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